
TAB."A"

TAB."R"

TAB."FC"

TAB "B"

TAB "U"

TAB "FD"

40 kVA

VIENE ALIMENTACIÓN DE

EQUIPOS EN AZOTEA,

VER PLANO IE-25

FC-03

FC-03 FC-04 FC-04 FC-05

FC-05

FC-06

FC-07 FC-07

SUBE TUBERIA A

 AZOTEA, VER PLANO IE-25

SUBEN TUBERÍAS

A EQUIPOS HVAC

EN AZOTEA

VER PLANO IE-25

VIENE ALIMENTACIÓN DE

EQUIPOS EN AZOTEA,

VER PLANO IE-25

VIENE ALIMENTACIÓN DE

EQUIPOS EN AZOTEA,

VER PLANO IE-25

VIENE ALIMENTACIÓN DE

EQUIPOS EN AZOTEA,

VER PLANO IE-25

VIENE ALIMENTACIÓN DE

EQUIPOS EN AZOTEA,

VER PLANO IE-25

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

4-4 AWG, 1d-10 AWG

T-35 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

4-10 AWG, 1d-12 AWG

T-35 mm, PGG

4-1/0 AWG, 1d-6 AWG

T-53 mm, PGG

2-8 AWG, 1d-10 AWG

T-21 mm, PGG

2-8 AWG, 1d-10 AWG

T-21 mm, PGG

SUBEN TUBERÍAS A

EQUIPOS HVAC EN

AZOTEA, VER PLANO IE-26

VIENE ALIMENTACIÓN DE

EQUIPOS EN AZOTEA,

VER PLANO IE-26

F&C-01

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-02

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-03

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-07

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-13

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-14

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-15

MCA. TRANE

MOD. FCDB0601J

0.22 HP

115v/1F/60HZ

F&C-16

MCA. TRANE

MOD. FCDB0601J

0.22 HP

115v/1F/60HZ

F&C-18

MCA. TRANE

MOD. FCDB0601J

0.22 HP

115v/1F/60HZ

F&C-19

MCA. TRANE

MOD. FCDB0601J

0.22 HP

115v/1F/60HZ

F&C-20

MCA. TRANE

MOD. FCDB0601J

0.22 HP

115v/1F/60HZ

F&C-04

MCA. TRANE

MOD. FCDB1001K

0.44 HP

115v/1f/60Hz

UE-02

MCA. TRANE

MOD. MCX5182E10-J

0.68 AMP LRA

0.67 AMP RLA

220v/1f/60z

UE-01

MCA. TRANE

MOD. MCX5182E10-J

0.68 AMP LRA

0.67 AMP RLA

220v/1f/60z

F&C-21

MCA. TRANE

MOD. FCDB0301K

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-22

MCA. TRANE

MOD. FCDB0801K

0.22 Hp

115v/1F/60Hz

F&C-23

MCA. TRANE

MOD. FCDB0801K

0.22 Hp

115v/1F/60Hz

F&C-09

MCA. TRANE

MOD. FCDB1201K

0.44 HP

115v/1f/60Hz

F&C-06

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-05

MCA. TRANE

MOD. FCDB0401J

0.22 HP

115v/1f/60Hz

F&C-17

MCA. TRANE

MOD. FCDB1001K

0.44 HP

115v/1f/60Hz

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-21 mm, PGG

6-8 AWG, 1d-10 AWG

T-27 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

T-35 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

T-35 mm, PGG

3-4/0AWG, 1d-4AWG

T-53 mm, PGG

2-10AWG, 12-4AWG

T-21 mm, PGG

VE-04

MCA. SYSTEM AIR

MOD. 5ADE 12BA

224 Watts

1

4

 HP

2.31 Amp

120v/1f/60Hz

45.00 Kgs

VE-05

MCA. SYSTEM AIR

MOD. 5ADE 12BA

224 Watts

1

4

 HP

2.31 Amp

120v/1f/60Hz

45.00 Kgs

TSA-01

TEXP-01

PUNTAS DE

LLENADO

POR C.H.

FC-03

FC-03

FC-04

FC-04 FC-05 FC-06

FC-06

FC-07 FC-07

FC-08

FC-01

FC-09

FC-09

FC-05

FC-08

UMA-01

MCA. TRANE

MOD. CSAA-14

7.5 hP

220V/3F/60Hz

770 Kg

UP-01

UC-03

UC-12
UC-11

UC-04

UC-01

MCA. TRANE

MOD. TTK518L100C

9.10 AMP RLA

51.00 AMP LRA

220v/1f/60

UC-02

MCA. TRANE

MOD. TTK518L100C

9.10 AMP RLA

51.00 AMP LRA

220v/1f/60z

VE-02

MCA. SYSTEM AIR

MOD. DVC 355 S

381 Watts

2.3 Amp

230v/1f/60Hz

25.00 Kgs.

VE-01

MCA. SYSTEM AIR

MOD. DVC 355 S

381 Watts

2.3 Amp

230v/1f/60Hz

25.00 Kgs.

VE-09

VE-06

VE-07

VE-08

UC-05

UC-07

UC-06
UC-08

UC-09

UC-10

UMA-02

MCA. TRANE

MOD. CSAA-14

7.5 hP

220V/3F/60Hz

770 Kg

2-4 AWG, 1d-10 AWG

T-27 mm, PGG

2-4 AWG, 1d-10 AWG

T-27 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

T-35 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

T-35 mm, PGG

2-4 AWG, 1d-10 AWG

T-27 mm, PGG

2-4 AWG, 1d-10 AWG

T-27 mm, PGG

2-4 AWG, 1d-10 AWG

T-27 mm, PGG

2-4 AWG, 1d-10 AWG

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-27 mm, PGG

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-21 mm, PGG

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-21 mm, PGG

2-4 AWG, 1d-10 AWG

4-10 AWG, 1d-12 AWG

T-27 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

4-10 AWG, 1d-12 AWG

T-35 mm, PGG

4-1/0 AWG, 1d-6 AWG

T-53 mm, PGG

4-1/0 AWG, 1d-6 AWG

T-53 mm, PGG

2-8 AWG, 1d-10 AWG

T-21 mm, PGG

2-8 AWG, 1d-10 AWG

T-21 mm, PGG

BAJA TUBERIA  N.P.T.

VER  PLANO IE-23

BAJA TUBERIA  N.P.T.

VER  PLANO IE-23

BAJAN CIRCUITOS A

CHAROLA EN P.B.

 VER  PLANO IE-23

FD-05

FD-06

FD-07

FD-08

FD-09

FD-09

FD-10 FD-10

3-4/0 AWG, 1d-4 AWG

T-53 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

T-35 mm, PGG

3-4/0 AWG, 1d-4 AWG

T-53 mm, PGG

3-4/0 AWG, 1d-4 AWG

T-53 mm, PGG

3-8 AWG, 1d-10 AWG

T-21 mm, PGG

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-21 mm, PGG

6-8 AWG, 1d-10 AWG

T-27 mm, PGG

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-21 mm, PGG

4-2 AWG, 1d-10AWG

T-27 mm, PGG

4-4 AWG, 1d-10 AWG

T-35 mm, PGG

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-21 mm, PGG

2-10 AWG, 1d-12 AWG

T-21 mm, PGG

NOTA: VERIFICAR  LA ACOMETIDA DE LOS

EQUIPOS CON EL PROVEEDOR, PARA LA

UBICACION DEL EQUIPO DESCONECTADOR.

VIENEN TUBERÍAS DE

TAB "FD" EN PLANTA

BAJA, VER PLANO IE-24

NOTA: TUBERÍA A 30 cm

SOBRE NIVEL DE AZOTEA

UMA-01

UC-01

UC-02

VE-02VE-01

UMA-02

PLANO LLAVE FUERZA HVAC

IE-00G

1:300
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ESC: 1:300

PLANO LLAVE N.P.T. ±0.00 mts, +3.00 mts.

ESC: 1:300

PLANO LLAVE N.P.T. +3.90 mts, +6.90 mts.

NUMERO DE PLANO

IE-24

IE-23

IE-25

IE-26

TIPO DE TRÁMITE:

USO ESPECÍFICO

COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)

PLURIFAMILIAR 

m

USO

INDUSTRIAL

M2.

No OFICIAL.:

ÁREA:

LOTE:

FONDO:

No.:

CALLE:

MEDIDA DEL FRENTE:

ENTRE LA CALLE:

CLAVE CATASTRAL:

DATOS DEL PREDIO

DIRECCIÓN:

FECHA:

COLONIA:

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO  

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO 

ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCIÓN AL FRENTE 

NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE USO DE SUELO

CONCEPTO

DELEGACIÓN:

No. DE FOLIO:

Y LA CALLE:

CALLE:

COLONIA:

DELEGACIÓN:

NOMBRE:

FIRMA:

TELÉFONO:

DATOS DEL D.R.O

DATOS DEL PROPIETARIO DATOS GENERALES

PROYECTONORMA DIF.

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO 

SERVICIOS

DEL PREDIO:

CÉDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACIÓN:

NOMBRE:

TELÉFONO:

FIRMA:

FIRMA:

PROYECTO EJECUTIVO

BLVD. DE LAS NACIONES ESQ. CALLE DIAMANTE  LOTE 43 Y 29,

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
     CESI / DELEGACIÓN / ACAPULCO

MANZANA 40, COL. LA ZANJA,PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO. 

A-E-PL-IE-00G-00

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

COTAS:

ESCALA:

CLAVE:

METROS

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
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REVISIÓN - 00

Este       plano       sustituye       a       los       anteriores

02 de Mayo del 2018

SELLO

DATOS DE LA CONSTRUCCION

METROS

REGULARIZACION

OBRA NUEVA

No. LIC

LICENCIA ANTERIOR.

SELLO

FECHA

ALINEAMIENTO ML

ESCALA:

DEMOLICION

TOTAL DE M

BARDEO ML

OTROS

VOLADOS

ESTACIONAMIENTO 

2

PLANTA BAJA

1er NIVEL

SOTANO

MEZZANINE

2do. NIVEL

CONCEPTO A. CONSTRUIDA

3er NIVEL

FIRMA:

GUSTAVO ALONSO MELCHOR CASTILLO

5009975

Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Río Amazonas 30. Piso 1. Col. Cuauhtémoc.

(044) 55-37-06-30-94

CALCULISTA ELÉCTRICO

CÉDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACIÓN:

NOMBRE:

TELÉFONO:


