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NOTAS:

1.- SISTEMA DE CONTROL SERA A BASE DE PROTOCOLO ABIERTO TIPO

BACNET O EQUIVALENTE

AA-13

S/E

AIRE ACONDICIONADO

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE CONTROL

AIRE ACONDICIONADO

AQRQUITECTURA DE CONTROL

Pd

Tc

Tc

LINEA DE DESACOPLE

TC 2

TC 6

SENSOR DE TEMPERATURA

O DE PRESION DIFERENCIAL

POR CONTRATISTA

DE CONTROL

SENSOR DE TEMPERATURA

O DE PRESION DIFERENCIAL

POR CONTRATISTA

DE CONTROL

CONTROLADOR

(POR CONTRATISTA DE CONTOL)

CARGA TERMICA

F&C/UMA, ETC

CARGA TERMICA

F&C/UMA, ETC

BAR

VALVULA DE 2 VIAS

DE TIPO PROPORCIONAL

(POR HVAC)

VF

( UNO POR CADA BOMBA, SUMINISTRADO

POR FABRICANTE DE BOMBAS EN EL

TABLERO DE PARO, ARRANQUE Y CONTROL)

CONTROLADOR

(POR CONTRATISTA DE CONTOL)

T T

SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION UBICADO EN LA

PARTE MAS CRITICA DE LA TUBERIA DE AGUA

REFRIGERADA EL CUAL ESTARA INSTALADO Y

CANALIZADO POR CONTRATISTA DE CONTROL

SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL
Pd

Pd

BAR

BAR

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE

XX

XX"

DIAMETRO DE TUBERIA EN PULGADAS

CODO 90°

SIMBOLOGIA

VALVULA ELIMINADORA DE AIRE

TUBERIA DE RETORNO DE PVC PREAISLADO

TUBERIA DE INYECCION DE PVC PREAISLADO

GALONAJE EN GPM

UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADAUGAR-XX

BOMBA DE AGUA REFRIGERADABAR-XX

TEE

BRIDA CIEGA

REDUCCION CONCENTRICA

VALVULA COMPUERTA

BRIDA

MANGUERA FLEXIBLE

MANOMETRO DE PRESION

TERMOMETRO

SWICHT DE DESCONEXION

VALVULA MARIPOSA

CODO BAJA

TEE 90° HACIA ABAJO

CODO 45°

CODO 90° HACIA ABAJO

TEE 90°

CODO 90°

REDUCCION CONCENTRICA

VALVULA COMPUERTA

VALVULA DE BALANCEO

BRIDA

VALVULA DE DOS VIAS DE CONTROL

BRIDA CIEGA

MANGUERA FLEXIBLE

AJUSTE DE DIRECCION DE TUBERIA

CODO 90° HACIA SUBE

154°

UNIDAD GENERADORA DE AGUA REFRIGERADA

BOMBA DE AGUA REFRIGERADA

TANQUE SEPARADOR DE AIRETSA-XX

TANQUE DE EXPANSIONTEXP-XX

UGAR 1

Pd

TC 5

TC 4

TC 3

TC 1

CONTROLADOR

(POR CONTRATISTA DE CONTOL)

CONTROLADOR

(POR CONTRATISTA DE CONTOL)

CONTROLADOR

(POR CONTRATISTA DE CONTOL)

2.- EL PROYECTO DE CONTROL SERA PROPUESTO POR EL ESPECIALISTA

DE DICHA AREA

3.- EL PROYECTO DE CANALIZACION SERA POR EL DE CONTROL

4.- TERMOSTATOS Y DEMAS ACCESORIOS SERAN  PROPUESTOS POR

HVAC

UGAR 2

UGAR 3

BAR

T
TERMOSTATO

VARIADOR DE FRECUENCIA

TC 1 TABLERO DE CONTROL

VALVULA CHECK

S/E
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