
PREPARACION PARA S.P.T. ELECTRÓNICA  EN CUARTO DE SITE.

PLACA DE COBRE CON AISLADORES PARA PUESTA A TIERRA DE

EQUIPOS DE ELECTRONICA, (RACKS) TIPO EGBA1438ESP

DIMENSIONES (1/4" X 3" X 8") CON TRES PARES DE BARRENOS DE

7/16" DE Ø Y 4 PARES DE BARRENOS DE 5/16" DE Ø.

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, COLOCADA A 0.50m DE N.P.T. EN

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, COLOCADA A 0.50m DE N.P.T. EN

COLUMNA, FIJADA A REFUERZO DE COLUMNA POR

MEDIO SOLDADURA MECANICA, VER PLANOS DE

DETALLES

TRANSFORMADOR TIPO
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3-1/0 AWG, 15 kV, XLPE

T-104mm, PAD

NOTA: SE CONSIDERA

AEREA-SUBTERRANEA13.8 KV EN EL LIMITE DEL

PREDIO, LA CUAL

UN ESTUDIO DE

DE SUMINISTRO PROPORCIONADO POR CFE.

CFE

SUBE A CUARTO

ELECTRICO

B

F

A

L

W

X

Y

Z

W

X

Y

Z

N

U

E

L

W X Y Z

N U E L

W X Y Z

N U E

W X Y Z

N U E

W X Y Z

N U E

PREPARACION PARA BASE DE MEDICION,

CABLE DESNUDO 1/0 AWG, 19H, COBRE.

PREPARACION PARA DE TRANSFORMADOR,

CABLE DESNUDO 2 AWG, 19H, COBRE.

PREPARACION PARA S.P.T. FUERZA EN CUARTO DE

BOMBAS ESTACIONAMIENTO

PLACA DE COBRE, SIN AISLADORES PARA PUESTA A

TIERRA DE EQUIPOS DE FUERZA, INSTALADA A 0.50m

SOBRE EL N.P.T. TIPO EGBB14312BB CON 6 PARES DE

BARRENOS DE 7/16" Ø.

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, PARA EQUIPOS HVAC EN AZOTEA FIJADA

A REFUERZO DE COLUMNA POR MEDIO SOLDADURA

MECANICA, VER PLANOS DE DETALLES

  ATERRIZAMIENTO A ESTRUCTURA

DE ESCALERA

CONEXION DE PUESTA A TIERRA A MURO PERIMETRAL,

EN CASTILLO MAS CERCANO A ESTA POSICION.

PREPARACION PARA BASE DE MEDICION,

CABLE DESNUDO 1/0 AWG, 19H, COBRE.

PREPARACION PARA DE TRANSFORMADOR,

CABLE DESNUDO 2 AWG, 19H, COBRE.

PREPARACION PARA S.P.T. FUERZA EN CUARTO DE

BOMBAS ESTACIONAMIENTO

PLACA DE COBRE, SIN AISLADORES PARA PUESTA A

TIERRA DE EQUIPOS DE FUERZA, INSTALADA A 0.50m

SOBRE EL N.P.T. TIPO EGBB14312BB CON 6 PARES DE

BARRENOS DE 7/16" Ø.

DELTA DE VARILLA PARA TIERRA ELECTRONICA

COLOCADA A N.P.T ±0.00 mts.
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PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, PARA EQUIPOS HVAC EN AZOTEA FIJADA

A REFUERZO DE COLUMNA POR MEDIO SOLDADURA

MECANICA, VER PLANOS DE DETALLES
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PROYECTO EJECUTIVO

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MTS

BOULEVARD ALLENDE No. 902 COL. LA POTOSINA

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT

CESI / ALTAMIRA

MUNICIPIO ALTAMIRA TAMAULIPAS

REVISIÓN - 00

Este       plano       sustituye       a       los       anteriores

6 marzo 2018

PLANO LLAVE RED DE TIERRAS
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