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GABINETE PCI SERIE-1400

MARCA POTTER ROEMER

1

VALVULA ANGULAR DE 1-1/2"2

MANGUERA DE 1-1/2" x 30m3

EXTINTOR TIPO ABC DE 90kg.
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MANOMETRO5
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N.P.T.

0.012

0.15

PRIVADOPASILLO

PLANTA ALTA -DELEGACION SISTEMA CONTRA INCENDIO NIVEL +3.00

ESC. 1:125

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

DISTRIBUCION GENERAL CESI Y DELEGACION

1.125
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D01-DETALLE DE GABINETE

SIN ESCALA

D03-DETALLE DE INSTLACION DE EXTINTOR CO2

SIN ESCALA

D02-DETALLE DE INSTLACION DE EXTINTOR ABC

SIN ESCALA

VER DETALLE 02 DE PLANO

PC-02

VER DETALLE 01 DE PLANO

BIPC-03

VER DETALLE 02 DE PLANO

PC-02

VER DETALLE 02 DE PLANO

PC-02

VER DETALLE 03 DE PLANO

PC-02

VER DETALLE 03 DE PLANO

PC-02

VER DETALLE 01 DE PLANO

BIPC-03

VER DETALLE 02 DE PLANO

PC-02

VER DETALLE 02 DE PLANO

PC-02

I

J

K

TIPO DE TRÁMITE:

USO ESPECÍFICO

COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)

PLURIFAMILIAR 

m

USO

INDUSTRIAL

M2.

No OFICIAL.:

ÁREA:

LOTE:

FONDO:

No.:

CALLE:

MEDIDA DEL FRENTE:

ENTRE LA CALLE:

CLAVE CATASTRAL:

DATOS DEL PREDIO

DIRECCIÓN:

FECHA:

COLONIA:

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO  

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO 

ALTURA MÁXIMA PERMITIDA

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCIÓN AL FRENTE 

NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE USO DE SUELO

CONCEPTO

DELEGACIÓN:

No. DE FOLIO:

Y LA CALLE:

CALLE:

COLONIA:

DELEGACIÓN:

NOMBRE:

FIRMA:

TELÉFONO:

DATOS DEL D.R.O

DATOS DEL PROPIETARIO DATOS GENERALES

PROYECTONORMA DIF.

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO 

SERVICIOS

DEL PREDIO:

CÉDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACIÓN:

NOMBRE:

TELÉFONO:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACIÓN:

NOMBRE:

TELÉFONO MÓVIL:

PROYECTO EJECUTIVO

BLVD. DE LAS NACIONES ESQ. CALLE DIAMANTE  LOTE 43 Y 29,

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
     CESI / DELEGACIÓN / ACAPULCO

MANZANA 40, COL. LA ZANJA,PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO. 

AP-BO-PC-01

 INSTALACIÓN PCI

COTAS:

ESCALA:

CLAVE:

METROS

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
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REVISIÓN - 01

Este       plano       sustituye       a       los       anteriores

19 junio 2018

SELLO

DATOS DE LA CONSTRUCCION

METROS

REGULARIZACION

OBRA NUEVA

No. LIC

LICENCIA ANTERIOR.

SELLO

FECHA

ALINEAMIENTO ML

ESCALA:

DEMOLICION

TOTAL DE M

BARDEO ML

OTROS

VOLADOS

ESTACIONAMIENTO 

2

PLANTA BAJA

1er NIVEL

SOTANO

MEZZANINE

2do. NIVEL

CONCEPTO A. CONSTRUIDA

3er NIVEL

GERARDO MIGUEL JURADO DOMINGUEZ

6148259

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Río Amazonas 30. Piso 1. Col. Cuauhtémoc.

(044)  55 - 39 - 28 - 20 - 91

CALCULISTA MECÁNICO

D04-DETALLE DE TOMA SIAMESA

SIN ESCALA

Tablero de Yeso marca

USG Tablaroca de 122 x

244 de 

1

2

'' de espesor

736kg7m2

Poste metálico USG

calibre 26 6.35 x 3.17 cm.

0.50k/m

Canal metálico USG

calibre 26 6.35 x 3.17 cm.

0.42k/m

Gabinete PCI SERIE-1400

marca Potter Roemer

D01a-DETALLE DE GABINETE

SIN ESCALA

BIPC-01


