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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

El proyecto denominado CESI Y DELEGACIÓN MÉRIDA consiste en  la construcción de dos áreas 
de oficinas denominadas DELEGACION y  CESI respectivamente. 

El diseño eléctrico para estos niveles se realiza en base a las normas para instalaciones eléctricas 
descritas más adelante y los requerimientos del cliente.    

Se presenta a continuación una memoria descriptiva que se complementa con los planos de la 
ingeniería desarrollada para el área eléctrica.  

2 PROYECTO ELÉCTRICO 

2.1 NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES 

Para  la  elaboración  de este documento y el plano correspondiente,  se  han  tomado  como  base  
las  siguientes  Normas  para  la instalación eléctrica. 

 NOM-001 SEDE 2012 Instalaciones Eléctricas. 

 NOM-013 ENER 2013 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades.  

 NOM-007 ENER 2014 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no 
residenciales.   

 NOM-025-STPS 2008 Condiciones de Iluminación en los centros de trabajo. 

Para la contratación del servicio con CFE se considera una acometida en media tensión  con 
transición aérea subterránea en 13.8 kV en el límite del predio. La cual se deberá verificar con un 
estudio de factibilidad de la tensión de suministro proporcionado por CFE. 

2.2 Descripción del proyecto 

Partimos de la acometida en media tensión a 13.8kV transición aérea subterránea alimentando el 
lado primario del transformador tipo pedestal de 500 kVA, obteniendo una tensión del secundario 
de 220/127V, posteriormente pasa a un interruptor principal, y de ahí al tablero principal TG1, donde 
se alimentan los tableros A, B, C, F, BOMBA PCI en servicio normal. Del tablero TG1 sale un circuito 
que se conecta al tablero de transferencia para alimentar al tablero de emergencia TGE y soportar la 
carga mediante una planta de emergencia cuando se interrumpa el suministro de energía.  

El tablero de emergencia TGE alimenta a la bomba jockey y a una UPS que respalda los tableros U,  
R y S.   

  



SERVICIOS DE INGENIERIA – CESI Y DELEGACION. MERIDA 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO PARA SISTEMA ELÉCTRICO 

 
 

Pág. 4 

 

3   MEMORIA DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3. 1 CÁLCULOS DE BAJA TENSIÓN 

3.1.1 Selección de equipos primarios. 

Para seleccionar los equipos primarios de la instalación eléctrica necesitamos los datos detallados de 
las diferentes tipos de cargas que se instalaran, a continuación se realiza una tabla con la relación de 
cargas para el dimensionamiento del Transformador, Planta de Emergencia y UPS.  

 

CARGA
CARGA 

INSTALADA KW
F.D. F.P

DEMANDA 
MAXIMA KW

KVA
TR-KVA 

COMERCIAL

TAB. "A" 31,960 0.83 0.9 26,527 29,474.22
TAB. "B" 9,094 0.82 0.9 7,457 8,285.64
TAB. "C" 2,881 0.8 0.9 2,305 2,560.89
TAB. "F" 251,484 0.79 0.9 198,672 220,747.07

TAB. "TGE" 46,781 0.86 0.9 40,232 44,701.84
BOMBA PCI 29,840 0.8 0.9 23,872 26,524.44

TOTAL 372040 299064.70 332,294.11 500 KVA
 

TRANSFORMADOR COMERCIAL PROPUESTO PARA LA CARGA DEMANDADA ES DE 500 KVA 
MARCA PROLEC, RADIAL, 13.8 KV /220-127V DELTA – ESTRELLA ATERRIZADA. 

 

PLANTA DE EMERGENCIA PROPUESTA DE 50KW MARCA IGSA CON TABLERO DE 
TRANSFERENCIA DE 200 A, CON UN TANQUE DE DISEL DE 230 Lts. 

 

UPS PROPUESTA DE 50 KVA MARCA EATON. 

 

CARGA
CARGA 

INSTALADA 
KW

F.D. F.P
DEMANDA 

MAXIMA KW

PLANTA 
EMERGENCIA 

KW
TAB. "R" 22.231 0.93 0.9 20.67
TAB. "U" 21.016 0.80 0.9 16.81
TAB. "S" 1.837 0.74 0.9 1.36

BOMBA "J" 1.492 1.00 0.9 1.49
TOTAL 46.576 40.34 50 KW

CARGA
CARGA 

INSTALADA 
KW

F.D. F.P
DEMANDA 

MAXIMA KVA
UPS

TAB. "R" 22.231 0.93 0.9 22.97
TAB. "U" 21.016 0.80 0.9 18.68
TAB. "S" 1.837 0.74 0.9 1.51
TOTAL 45.084 43.16 50 KW
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3.1.2- Intensidad máxima admisible Alimentador Principal. 

Se aplicará para el cálculo por calentamiento lo expuesto en las tablas 310-15(d) 310-15(g) y 310-16 
de la NOM y a las tablas de fabricante. La intensidad máxima que debe circular por un cable para 
que éste no se deteriore viene indicada en tablas. En función de la instalación adoptada y del tipo 
de cable, se elegirá la tabla de intensidades máximas que hay que utilizar.  

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura 
ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc., que, generalmente, reducen su 
valor.  

La distribución se realizará de tres maneras: 

 En tubo en falso plafón 

 En tubo empotrado en pared 

 En tubo subterráneo 

 En charola eléctrica tipo escalera 

El tipo de tubo utilizado es: 

 Tubo conduit pared gruesa pvc para trayectorias subterráneas o embebidas en loza 

 Tubo conduit pared delgada para trayectorias visibles, en plafón o embebidas en muro falso 

 Liquid Tight para trayectorias finales a equipos de HVAC, salidas a luminarias y equipos 

especiales 

 Cable forrado sin canalización para bajadas a luminarias colgantes 

 Ducto cuadrado embisagrado de 6” para llegada a tableros 

 

La capacidad de los tubos y los factores de corrección por temperatura y agrupación de 
conductores en el mismo tubo se han calculado de acuerdo a las tablas 10.1 y 10.4 del capítulo 10 
de la NOM. 

Para determinar la intensidad de corriente máxima que admiten los cables se aplicarán los factores 
reductores por agrupación correspondientes a cada tipo de instalación. Aplicando este factor de 
corrección a la intensidad máxima que admiten los cables, se obtiene la intensidad máxima real. 
Este valor se comparará con el de la intensidad nominal que va a circular por los cables para 
comprobar que la sección elegida es la adecuada. 

La intensidad de corriente que circula por un circuito viene dada por las siguientes expresiones: 

 

UCos

P
I




3
 (Circuito trifásico a 3 fases) 

 

UCos

P
I




2
 (Circuito trifásico a 2 fases) 

 

CosU

P
I


  (Circuito monofásico) 
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Dónde: 

 P  Potencia activa del consumo eléctrico que se alimenta [W] 

 U  Tensión de alimentación [V]:127V (monofásica) y [V]: 220V (trifásica). 

 I   Intensidad [A] 

 Cos  Factor de potencia 

 

 

DESARROLLO MATEMÁTICO: 

  

Calculando la Corriente de la Carga Demandada:  

 

A
V

W
I 1.873

)9.0(*)(2203

)(4.299064



  

(CONSIDERANDO 299,064.4  W carga demandada en TG) 

 

Con base a las tablas de la NOM-001-SEDE-2012 se realiza el cálculo del Alimentador principal.  

 
 Ajuste del valor de corriente por agrupamiento en configuración triangular sección          

318-11    FCA = 1 
 

 Selección de la temperatura de operación para el aislamiento THHW-90°, en ambiente 
seco, ver tabla 310-104(a).  Temperatura de operación = 90 °C 

 
 Ajuste del valor de corriente por temperatura ambiente del aislamiento tabla 310-

15(b)(2)(b) T AMB = 40°C  AISLAMIENTO THHW-90°C                                                   I 
corregida = 880.6 /1 = 880.6 A. 

 
 Valor de corriente para cada conductor ( 3 conds/fase) = 293.53 A  

 
 Selección del tamaño mínimo del conductor por capacidad de corriente.                         

Tabla 310-15(b)(20)  350 KCM 464A  THHW-90°C  > 267.7 A.                                                                  
350 KCM 310A  THHW-75°C  > 267.7 A. 

 
 EL CONDUCTOR 350 KCM THHW-75°C ES ADECUADO 
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3.1.3 -Cálculo de la caída de tensión Alimentador Principal 

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencial 
transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y 
extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por la 
NOM en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los 
receptores alimentados por el cable, los cuales deben estar conectados a la tensión nominal para 
su correcto funcionamiento. Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga 
longitud. 

Este método permite limitar la caída de tensión acumulada en toda la instalación, fijando unas 
caídas de tensión máximas del 3% para los circuitos derivados de acuerdo a la NOTA 4, del Articulo 
210-19 de la NOM y del 5 % para la caída de tensión total acumulada del receptáculo más alejado.  

 

DESARROLLO MATEMÁTICO: 

 

 Con base a la NOM-001-SEDE-2012 se realiza el cálculo de caída de tensión del Alimentador 

principal por impedancia. 

 

 Revisión por caída de tensión considerando L= 15 mts del alimentador 9-350 KCM + 3N-

350 KCM, 1d-1/0 AWG. 

 De la tabla 10-5 y 10-8 de la NOM obtenemos la impedancia del alimentador   

         Z = 0.1513 ohm /1000m. 

 Impedancia del conductor a 15 mts = 0.00226 ohm/m  

 e% = 267.5A x 0.00226 = 0.6045 V  

 e% =( 0.6045 V/ 127 V)*100 = 0.475%  

 EL CONDUCTOR  350 KCM THHW-75°C ES ADECUADO  0.475%  < 2% SEGÚN LA 

NOM-001-SEDE-2012. 
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3.1.4 –Cálculo de circuitos derivados por intensidad de corriente y caída de tensión. 

 

Para el cálculo de corriente del circuito derivado se toma como ejemplo el circuito C2 del tablero 
“A”, el cual tiene una carga instalada de 1620W y una carga demandada de 1296W, con una 
longitud de 25 mts.  

 

CosU

P
I


  (Circuito monofásico)                            A

V

W
I 34.11

)9.0(*)(127

)(296,1
  

De la tabla 310-15(b)(16) seleccionamos el conductor 10 AWG.  

         Para el cálculo de la caída de tensión se empleó la  siguiente fórmula: 

 

     
SU

LI 


4
%ΔU  (Sistema monofásico)                      69.1

)26.5(*)(127

25*34.11*4


V
U  

 

Dónde: 

 ∆U  Caída de tensión [%] 

 U  Tensión nominal  

 L  Longitud del cable, sólo ida [m] 

 I   Intensidad [A] 

 S  Sección transversal del conductor (mm2) 
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3.2 CÁLCULOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

Para realizar dicho cálculo se debe tomar en cuenta primero los tipos de carga incluidos en la 
instalación, siendo los que muestran las siguientes tablas: 

 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO  

(W) 
VOLTAJE DE 
TRABAJO (V) 

CONTACTO POLARIZADO DUPLEX  162  127 

CONTACTO DE CON FALLA A TIERRA  162  127 

 

La instalación de iluminación y contactos  se divide eléctricamente en 2 tableros de distribución 
general (TG1 y Emergencia), que a su vez derivan en 6 tableros, 3 en sistema normal y 3 en 
sistema de emergencia.  

3.2.1-Cálculo de las protecciones 

Para el cálculo de las protecciones termomagnéticas se calculará primero la corriente demandada, 
para lo cual se utilizara la siguiente formula: 

25.1*
CosU

P
I


  (Circuito monofásico) 

Dónde: 

 P  Potencia activa del consumo eléctrico que se alimenta [W] 

 U  Tensión de alimentación [V]:127V(monofásica) 

 I   Intensidad [A] 

 Cos  Factor de potencia 

 

El valor del factor de potencia se utilizará en 0.9 debido al tipo de cargas mayormente resistivos. 

Y el valor de la corriente de protección se obtiene mediante la multiplicación de la corriente 
demandada por un factor de 1.25, posterior a esto se selecciona la protección con el valor 
comercial inmediato superior a la corriente obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS DE INGENIERIA – CESI Y DELEGACION. MERIDA 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO PARA SISTEMA ELÉCTRICO 

 
 

Pág. 10 

DESARROLLO MATEMÁTICO: 

 

A
V

W
I 1.873

)9.0(*)(2203

)(4.2990064



   

 

AAIp 13.109125.1*1.873   

Debido a que la ampacidad máxima de los alimentadores principales es de 1050 A y al no existir 

un interruptor con un valor comercial de 1100 A, se considera un interruptor termomagnético de 

1000 A, quedando de esta forma protegidos los alimentadores de dicho tablero. 

 

PROTECCIÓN COMERCIAL DE 3 x 1000 AM, PGL100U36 35KA  

(CORRIENTE PARA LA SELECCIÓN DE EL TERMOMAGNÉTICO PPAL DE TG) 

3.2.2-Cálculo de los conductores del circuito 

Para el cálculo y selección de los equipos se deberá plantear primero que el requerimiento de la 
instalación será la utilización de cableado de cobre, con calibre mínimo 12 AWG, aislamiento tipo 
THHN  o THWN para 90°C y 600 volts. 
 
A continuación se deberá seleccionar de la tabla 310-15(b)(16) de la NOM-SEDE-2012 (mostrada a 
continuación)  basándose en los valores de corriente nominal calculados en el apartado anterior la 
ampacidad del conductor a utilizar. 
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Posteriormente se deberá verificar que los valores de ampacidad de los conductores cumplan con 
los parámetros de porcentaje de caída de tensión requeridos en la NOM-001-SEDE-2012, que 
indican no deberá ser un valor mayor al 3% en circuitos derivados y no más del 5% desde la 
acometida hasta la carga. 
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3.2.3-Cálculo y selección de las canalizaciones de circuito.  

Se utilizará por normatividad del edificio como conducción principal tubería metálica tipo conduit, 
según lo referido en la tabla 1 a 4 del capítulo 10 de la NOM-001-SEDE-2012, mostradas a 
continuación, el dimensionamiento de la tubería se realizará como sigue. 

 
 

CONDUCTORES

 
Tipo Tamaño o 

designación 
 

Designación métrica (Tamaño comercial) 

 
mm2 AWG o 

kcmil 
16

 
(½)

 21
 

(¾)

 27
 

(1)

 35 
 

(1¼) 
41 

 
(1½) 

53
 

(2)

 63 
 

(2½) 
78 

 
(3) 

91 
 

(3½) 
103 

 
(4) 

RHH*   RHW*   RHW-2* 

THHW, THW THW-2 
8.37 8 1 4 6 10 14 24 42 63 83 106

RHH,    RHW,    RHW-2 13.3 6 1 3 4 8 11 18 32 48 63 81

TW,     THW,     THHW, 
THW-2      

21.2 4 1 1 3 6 8 13 24 36 47 60

26.7 3 1 1 3 5 7 12 20 31 40 52

33.6 2 1 1 2 4 6 10 17 26 34 44

42.4 1 1 1 1 3 4 7 12 18 24 31

53.5 1/0 0 1 1 2 3 6 10 16 20 26

67.4 2/0 0 1 1 1 3 5 9 13 17 22

85.0 3/0 0 1 1 1 2 4 7 11 15 19

107 4/0 0 0 1 1 1 3 6 9 12 16

127 250 0 0 1 1 1 3 5 7 10 13

152 300 0 0 1 1 1 2 4 6 8 11

177 350 0 0 0 1 1 1 4 6 7 10

203 400 0 0 0 1 1 1 3 5 7 9

253 500 0 0 0 1 1 1 3 4 6 7

304 600 0 0 0 1 1 1 2 3 4 6

355 700 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5

380 750 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5

405 800 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5

456 900 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4

507 1000 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4

633 1250 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3

760 1500 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2

THHN, THWN, THWN-2 2.08 14 12 22 35 61 84 138 241 364 476 608

3.31 12 9 16 26 45 61 101 176 266 347 443

5.26 10 5 10 16 28 38 63 111 167 219 279

8.37 8 3 6 9 16 22 36 64 96 126 161

13.3 6 2 4 7 12 16 26 46 69 91 116
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3.2.4-Puesta a tierra 

El calibre del conductor de puesta a tierra será seleccionada de acuerdo a la tabla 250-122 de la 
NOM-001-SEDE-2012 tomando en cuenta la protección del circuito de alimentación principal, 
mostrada a continuación:  

 

 

Los calibres seleccionados se muestran en los cuadros de carga en el anexo correspondiente. 
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3.2.5-SELECCION DEL TRANSFORMADOR EN BASE AL CRITERIO DE CFE.  

El transformador se designara con respecto a la carga demandada y la ubicación asignada para la 
subestación, la cual será interior en planta de estacionamiento. 

 

Carga demandada: 335,137.8 kVA 

Para cumplir con los criterios de CFE en los que el transformador debe estar entre el 90% y el 60% 
de demanda. 

 

500KVA/332 KVA  = 66%  ≈ 500kVA 

 

Transformador tipo pedestal  de 500kVA 

 

3.2.6-SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

Principalmente se analizara la necesidad de un sistema contra tormentas como lo indica en la  
NMX-J-549-ANCE-2005, por medio de la siguiente formula y tabla extraída de dicha norma. 

 

NO=Ng x Ae x 10-6 

 

Dónde: 

No= Frecuencia promedio anual de rayos a una estructura. 

Ng= Densidad promedio anual de rayos a tierra 

Ae= Área equivalente de captura  en m2 
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Para conocer la densidad promedio anual de rayos a tierra en la zona donde se instalara dicho 
sistema, se extrae la zona de un mapa de nivel isoceráunico de la república mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel isoceráunico Mérida, Yucatan. 
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Por ultimo para conocer el área equivalente de captura, se requiere la siguiente formula y datos. 

 

Ae= ab + 6he(a+b)+9πh2 

En donde: 

Ae área equivalente de captura en m2 

a  longitud de uno de los lados de la estructura en m 

b  longitud del otro lado de la estructura en m 

he es la altura equivalente de la estructura 

 

 

Sustituyendo los valores en la formula. 

          Ae= (57.47  x 36.08) + ((6 x 5.40)(57.47+36.08))+(9π x 5.402) = 5690.02 m2 

Sustituyendo en formula: 

NO=Ng x Ae x 10-6 

NO= 5.0 x 5690.02x10-6 = 0.028 

 

Como podemos observar en la tabla 1 de la NMX-J-549, para edificios de servicios el valor mínimo 
es 0.02, por lo tanto estamos por debajo de la frecuencia media anual permitida. 

Con esto demostramos que el pararrayos no es necesario para este proyecto. 
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3.3-CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO 

 

 

MEMORIA DE CALCULO DE CORTO CIRCUITO
OBRA: CESI MERIDA

500 kVA Voltaje entre fases 13.8 kV

Corriente nominal 20.92 A Capacidad de fusibles 20 K

500 kVA Voltaje entre fases 220 V

Corriente nominal 1,312.20 A 1.25 x In= 1,640.25 A
Capacidad de Interruptor termomagnetico 1,000 A

Temperatura Ambiente 30 °C Factor de Temperatura : 1

Corriente corregida / temp. 1,312.20 A

Tipo de carga mayoritaria No lineal Factor de Agrupamiento: 1.00

Corriente corregida / agrup. 1,312.20 A

Conductor seleccionado 350 AWG Capacidad de Corriente: 310 A

Conductores por fase: 3 Capacidad corregida : 930 A

Sección transversal 177.00 mm² 

Tipo de canalización Fe Impedancia conductor: 0.19 Ω/km

Distancia del conductor: 20 m

Caída de tensión por Impe. 1.31 % Conductor electrodo de tierra 2/0

Caída tensión / Resistencia 0.78 % Conductor puesta a tierra de equipos 6

500 kVA

Corriente nominal 1,312.20 A Z = 5.00 %
I cc sim = 26,243.96 A Corriente asimétrica 32,804.95 A

372,039 W Factor de demanda: 0.90

299,064 W Voltaje entre fases 220 V
Corriente nominal 872.07 A 1.25 x In= 1,090.09 A
Capacidad de Interruptor termomagnetico 1,000 A
Temperatura Ambiente 30 °C Factor de Temperatura : 1

Corriente corregida / temp. 872.07 A
Tipo de carga mayoritaria No lineal Factor de Agrupamiento: 1.00

Corriente corregida / agrup. 872.07 A 436.03 A

Conductor seleccionado 350 AWG Capacidad de Corriente: 310 A
Conductores por fase: 3 Capacidad corregida : 930 A
Sección transversal 177.00 mm² 
Tipo de canalización Fe Impedancia conductor: 0.19 /Km

Distancia del conductor: 15 m
Caída de tensión por Impe. 1.43 V 0.65 %
Caída tensión / Resistencia 0.39 %

Carga Demandada

Capacidad Transformador

LADO DE BAJA TENSION

Capacidad Transformador

Capacidad Transformador

Carga Instalada
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DESARROLLO MATEMÁTICO: 

 

Debido a que no se cuenta con el dato preciso de la corriente de corto circuito en el punto de 

conexión por la compañía suministradora, se considera un valor promedio para realizar nuestro 

cálculo, el cual será de 24,000 A.  

 

De acuerdo a nuestra carga conectada se cuenta con una corriente de 873 A, alimentada por 

transformador de 500 KVA a 13.8 KV – 220/127V. Para realizar nuestro cálculo de manera práctica 

se toma el valor de la corriente nominal la cual es de 873 A y se multiplica por 5. 

 

Obtenemos un valor de 4365 A, la cual es el valor de corriente de corto circuito de nuestra carga, 

adicionalmente se le suma el valor de corriente de corto circuito promedio de la compañía 

suministradora la cual será de 22,000 A.  

 

Nuestro resultado obtenido es de 26365 A o 26.3 KA este valor es la corriente de corto circuito total 

obtenida. Al realizar una comparación de este resultado con el obtenido en nuestro programa de 

simulación concluimos que el valor de corriente de corto circuito es muy parecido ubicándose en 

un rango de los 24 kA y los  26 kA.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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3.4-ANEXO 1: CUADROS DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: INFONAVIT CESIS MERIDA LOCALIZACIÓN: MERIDA

DESCRIPCIÓN: TABLERO GENERAL TAG: TG1 UBICACIÓN: CUARTO ELÉCTRICO

SISTEMA: 220 3F-4H TABLERO SELECCIONADO:  PJ1200M223A

CORRIENTE INSTALADA: 1086.1  (A) CORRIENTE DEMANDADA: 873.1 (A)

V
I 

(INSTALADA)
I 

(DEMANDADA
Ie LONGITUD SECCIÓN CAÍDA DE TENSIÓN

VA 35,511 10,104 3,201 279,427 33,155 33,155

W A B C 31,960 9,094 2,881 251,484 46,781 29,840 AWG AWG

CTO.

TAB A 1 3 5 1 0.9 31,960 0.83 26,527 220 93.19 77.35 120.86 3 x 90 A 0.80 1.00 96.69 20 3 - 1/0 53.50 0.63 1/0 8 10653 10653 10653

TAB B 2 4 6 1 0.9 9,094 0.82 7,457 220 26.52 21.74 33.98 3 x 40 A 0.80 1.00 27.18 20 3 - 6 13.30 0.64 6 12 3031 3031 3031

TAB C 7 9 11 1 0.9 2,881 0.80 2,304 220 8.40 6.72 8.40 3 x 30 A 1.00 1.00 6.72 20 3 - 8 8.37 0.32 8 12 960 960 960

TAB F 8 10 12 1 0.9 251,484 0.79 198,672 220 733.30 579.31 905.17 3 x 600 A 0.80 1.00 724.14 20 9 - 4/0 107.00 1.00 4/0 1/0  83828 83828 83828

TGE 13 15 17 1 0.9 46,781 0.86 40,232 220 136.41 117.31 183.30 3 X 125 A 0.80 1.00 146.64 20 3 - 2 33.62 1.45 8 8 15594 15594 15594

B PCI 14 16 18 1 0.9 29,840 0.80 23,872 220 87.01 69.61 108.76 3 X 90 A 0.80 1.00 87.01 20 3 - 2 33.62 0.93 8 8 9947 9947 9947

W 28,237 18,089 109,564 21,348 29,840 5,657

VA 31,374 20,099 121,738 23,720 33,155 6,286 236,372 124013 124013 124013

W VA FACTOR DE DEMAN 0.80
372039.6 413377.3 0.00%
299064.4 332293.8

314017.6153 348908.46

CARGA INSTALADA

CARGA DEMANDADA

CARGA FUTURA TOTAL

/127 V

TABLERO 
EMERGENCIA

FP
POTENCIA 
INSTALADA

POLO
ALUM. Y 
CONT.

ALUM. Y 
CONT.

ALUM. Y 
CONT.

EQUIPOS 
SERVICIOS

BOMBA 
PCI

FASE
W W A

mm²V A A FA
FT   

30°C
A

FACTOR DE 
DEMANDA

POTENCIA 
DEMANDADA

CORRIENTE 
DE 

PROTECCIÓ
N PROTECCIÓN

FACTORES DE 
CORRECCIÓN

FCe% FA FB

CONDUCTOR 
DE PUESTA A 

TIERRA

POTENCIA
CONDUCTOR 
DEL NEUTRO

DESBALANCEO

ALIMENTADORES

m CANT. AWG ó Kcmil
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PROYECTO: INFONAVIT CESIS MERIDA LOCALIZACIÓN: MERIDA

DESCRIPCIÓN: TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TAG: TGE UBICACIÓN: CUARTO ELÉCTRICO

SISTEMA: 220 3F-4H TABLERO SELECCIONADO: NQL183L225S

CORRIENTE INSTALADA: 136.6  (A) CORRIENTE DEMANDADA: A

V
I 

(INSTALADA)
I 

(DEMANDADA
Ie LONGITUD SECCIÓN CAÍDA DE TENSIÓN

VA 50,321 1,658

W A B C 45,289 1,492 AWG AWG

CTO.

UPS 1 3 5 1 0.9 45,289 0.86 38,949 220 132.06 113.57 177.45 3 x 125 A 0.80 1.00 141.96 80 3 - 2 33.62 5.62 1/0 8 15096 15096 15096

BOMBA J 2 4 6 1 0.9 1,492 1.00 1,492 220 4.35 4.35 6.80 3 x 20 A 0.80 1.00 5.44 80 3 - 10 5.26 0.99 4 16 497 497 497

W 28,237 3 109,564 21,348

VA 31,374 20,099 121,738 23,720 236,372 15594 15594 15594

W VA FACTOR DE DEMAN 0.86
CARGA INSTALADA 46781.1 51979.0 0.00%
CARGA DEMANDADA 40440.6 44934.0

CARGA FUTURA TOTAL 42462.66733 47180.74

118.1

DESBALANCEO

e% FA FB FC
W W A

POTENCIA

V A A FA
FT   

30°C
A m CANT.

PROTECCIÓN

FACTORES DE 
CORRECCIÓN

ALIMENTADORES
CONDUCTOR 
DEL NEUTRO

CONDUCTOR 
DE PUESTA A 

TIERRA
AWG ó Kcmil mm²

FP
POTENCIA 
INSTALADA

FACTOR DE 
DEMANDA

POTENCIA 
DEMANDADA

CORRIENTE 
DE 

PROTECCIÓ
N

/127 V

POLO UPS
BOMBA 
JOKEY

FASE
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PROYECTO: INFONAVIT CESIS MERIDA LOCALIZACIÓN:  MERIDA
DESCRIPCIÓN: ENERGIA REGULADA TAG: UPS UBICACIÓN: CUARTO ELÉCTRICO

SISTEMA: 220 /127 V 3F-4H UPS SELECCIONADO: 50 kVA

CORRIENTE INSTALADA: 132.2 A

V I (INSTALADA) (DEMANDADA Ie LONGITUD SECCIÓN
CAÍDA DE 
TENSIÓN

VA 23,352 24,702 2,268

W A B C 21,017 22,232 2,041 AWG AWG

CTO.

TAB "U" 1 3 5 1 0.9 21,017 0.80 16,813 220 61.28 49.03 76.60 3 x 90 A 0.80 1.00 61.28 80 3 - 2 33.62 2.61 1/0 10 7006 7006 7006

TAB "R" 2 4 6 1 0.9 22,232 0.93 20,675 220 64.83 60.29 94.20 3 x 20 A 0.80 1.00 75.36 80 3 - 1/0 53.50 2.04 3/0 10 7411 7411 7411

TAB "S" 7 9 11 1 0.9 2,041 0.74 1,510 220 5.95 4.40 6.88 3 x 20 A 0.80 1.00 5.51 80 3 10 5.26 1.25 4 12 680 680 680

CANTIDAD 1 1 1   

W 21,017 22,232 2,041

VA 23,352 24,702 2,268 50,321 14416 14416 14416

W VA FACTOR DE DEMANDA 0.86
45289.1 50321.2 0.00%
38998.9 43332.1

40948.863 45498.74

CARGA DEMANDADA

CARGA FUTURA TOTAL

CARGA INSTALADA DESBALANCEO

FB

CONDUCT
OR DEL 
NEUTRO

CONDUCTO
R DE 

PUESTA A 
TIERRA

POTENCIA

FCmm² e% FA

FD
POTENCIA 

DEMANDADA

CORRIENTE 
DE 

PROTECCIÓN PROTECCIÓN

FACTORES DE 
CORRECCIÓN

W
V A A GRUPAMIEN

TEMPERATU
RA DE 30°CA

ALIMENTADORES

A m CANT.
AWG 

ó 
Kcmil

FP
POTENCIA 
INSTALADA

POLO
ALUM. Y 
CONT.

ALUM. Y CONT. ALUM. Y CONT.

FASE
W
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PROYECTO: INFONAVIT CESIS MERIDA LOCALIZACIÓN: MERIDA
DESCRIPCIÓN: TABLERO DE FUERZA EQUIPOS TAG: TAB "F" UBICACIÓNCUARTO ELÉCTRICO

SISTEMA: 220 /127 V 3F-4H TABLERO SELECCIONADO: ML800202B

CORRIENTE INSTALADA: 734.2 A CORRIENTE DEMANDADA: A

V
I 

(INSTALA
DA)

I 
(DEMAND

ADA)
Ie LONGITUD SECCIÓN

CAÍDA DE 
TENSIÓN

VA 1,658 55,556 55,556 55,556 1,658 4,144 4,144 414 280 57,778 2,222 11,778

W A B C 1,492 50,000 50,000 50,000 1,492 3,730 3,730 373 252 52,000 2,000 10,600 AWG AWG

CTO.

-

CHILLER-01 1 3 5 1 0.9 50,000 1.00 50,000 220 145.80 145.80 239.80 3 x 225 A 0.80 0.95 191.84 30 3 - 4/0 107.00 1.17 4/0 10 16667 16667 16667

CHILLER-02 2 4 6 1 0.9 50,000 1.00 50,000 220 145.80 145.80 239.80 3 x 225 A 0.80 0.95 191.84 30 3 - 4/0 107.00 1.17 4/0 10 16667 16667 16667

CHILLER-03 7 9 11 1 0.9 50,000 0.00 0 220 145.80 0.00 0.00 3 x 225 A 0.80 0.95 0.00 30 3 - 4/0 107.00 0.00 4/0 10 16667 16667 16667

UMA 01 8 10 12 1 0.9 1,492 1.00 1,492 220 4.35 4.35 7.16 3 x 15 A 0.80 0.95 5.72 30 3 - 10 5.26 0.49 10 10 497 497 497

UMA 02 13 15 17 1 0.9 3,730 1.00 3,730 220 10.88 10.88 17.89 3 x 175 A 0.80 0.95 14.31 30 3 - 10 5.26 1.22 10 6 1243 1243 1243

UMA-03 14 16 18 1 0.9 3,730 1.00 3,730 220 10.88 10.88 17.89 3 x 175 A 0.80 0.95 14.31 30 3 - 10 5.26 1.22 10 6 1243 1243 1243

BOMBA 19 21 23 1 0.9 3,730 1.00 3,730 220 10.88 10.88 17.89 3 x 20 A 0.80 0.95 14.31 30 3 - 6 13.30 0.52 6 4 1243 1243 1243

BOMBA 20 22 24 1 0.9 3,730 1.00 3,730 220 10.88 10.88 17.89 3 x 20 A 0.80 0.95 14.31 30 3 - 6 13.30 0.52 6 4 1243 1243 1243

BOMBA 25 27 29 1 0.9 3,730 0.00 0 220 10.88 0.00 17.89 3 x 20 A 0.80 0.95 14.31 30 3 - 6 13.30 0.52 6 4 1243 1243 1243

EXTRACCION 26 28 6 0.9 2,238 1.00 2,238 220 11.30 11.30 18.59 2 x 20 A 0.80 0.95 14.87 90 3 - 10 5.26 4.38 10 4 1119 1119 1119

EXTRACCION 31 33 2 0.9 504 1.00 504 220 2.55 2.55 4.19 2 x 15 A 0.80 0.95 3.35 90 3 - 10 5.26 0.99 10 4 252 252 252

UP-01 ( CESI) 35 37 39 1 0.9 52,000 1.00 52,000 220 151.63 151.63 249.39 3 x 250 A 0.80 0.95 199.51 90 6 - 3/0 85.00 2.17 3/0 4 17333 17333 17333

UC 30 32 34 8 0.9 16,000 1.00 16,000 220 46.65 46.65 76.73 3 x 80 A 0.80 0.95 61.39 90 3 - 3/0 85.00 1.34 3/0 4 5333 5333 5333

ELEVADOR 36 38 40 1 0.9 10,600 0.80 8,480 220 30.91 24.73 50.84 3 x 60 A 0.80 0.95 40.67 90 3 - 10 5.26 10.37 10 10 3533 3533 3533

CANTIDAD 1 1 2 3 6 2 1 8 1   

W 0 0 7,460 11,190 2,238 504 52,000 16,000 10,600

VA 0 0 8,289 12,433 2,487 560 57,778 17,778 11,778 111,102 84285 84285 84285

W VA FACTOR DE DEMANDA 0.78
251484.0 279426.7 571.1275 0.00%
195634.0 217371.1

205415.7 228239.67

CARGA INSTALADA

CARGA DEMANDADA

CARGA FUTURA TOTAL

571.1

POLO JOCKEY UGAR-01 UGAR-02 UGAR-03 UMA 2HP ELEVADORUMA 5HP
BOMBA 
7.5 HP

VE 1/2 HP VE 1/4 HP UP
UNIDAD 

CONDENS
ADORA

FP
POTENCIA 
INSTALADA

POTENCIA 
DEMANDADA

CORRIENTE DE 
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

FACTORES DE 
CORRECCIÓN

ALIMENTADORES

A m CANT. AWG ó Kcmil FCFASE
W W A

mm² e% FA FB

CONDUCTOR 
DEL NEUTRO

CONDUCTOR 
DE PUESTA A 

TIERRA

POTENCIA

V A A
AGRUPAMI

ENTO
TEMPERATU
RA DE 40°C

FD

DESBALANCEO
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PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN: CENTRO DE CARGA ALUMBRADO Y CONTACTOS DELEGACION TAG: TAB "A"

SISTEMA: 220 /127 V 3F-4H TABLERO SELECCIONADO: NQ424AB225

VIENE DE: CORRIENTE INSTALADA: 93.30 A CORRIENTE DEMANDADA: 77.78

V I Ie LONGITUD CALIBRE SECCIÓN
CAÍDA DE 
TENSIÓN

VA 180 5 10 39 54 89 24 183 367 33

W 162 5 9 35 49 80 22 165 330 30

CTO.(POLO)

C1 (1) 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 30 10 5.26 1.63 1296

C2 (2) 10 0.9 1,620 0.80 1,296 127 11.34 17.72 1 x 20 A 0.80 1.00 14.17 25 10 5.26 1.70 1620

C3 (3) 10 0.9 1,620 0.80 1,296 127 11.34 17.72 1 x 20 A 0.80 1.00 14.17 35 10 5.26 2.38 1620

C4 (4) 9 0.9 1,458 0.80 1,166 127 10.20 15.94 1 x 20 A 0.80 1.00 12.76 50 10 5.26 3.06 1458

C5 (5) 9 0.9 1,458 0.80 1,166 127 10.20 15.94 1 x 20 A 0.80 1.00 12.76 50 10 5.26 3.06 1458

C6 (6) 10 0.9 1,620 0.80 1,296 127 11.34 17.72 1 x 20 A 0.80 1.00 14.17 40 10 5.26 2.72 1620

C7 (7) 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 70 10 5.26 1.90 648

C8 (8) 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 65 10 5.26 1.77 648

C9 (9) 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 70 10 5.26 1.90 648

C10 (10) 9 0.9 1,458 0.80 1,166 127 10.20 15.94 1 x 20 A 0.80 1.00 12.76 50 10 5.26 3.06 1458

C11 (11) 9 0.9 1,458 0.80 1,166 127 10.20 15.94 1 x 20 A 0.80 1.00 12.76 55 10 5.26 3.36 1458

C12 (12) 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 90 10 5.26 2.44 648

C13 (13) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 65 10 5.26 2.21 810

C14 (14) 6 0.9 972 0.80 778 127 6.80 10.63 1 x 15 A 0.80 1.00 8.50 60 10 5.26 2.44 972

C15 (15) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 60 10 5.26 2.04 810

C16 (16) 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 75 10 5.26 2.04 648

C17 (17) 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 85 10 5.26 2.31 648

C18 (18) 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 85 10 5.26 2.31 648

C19(19) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 90 10 5.26 3.06 810

C20(20) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 65 10 5.26 2.21 810

C21(21) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 65 10 5.26 2.21 810

(22)

C22(23) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 60 10 5.26 0.81 324

C23(24) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 60 10 5.26 2.04 810

C24(25) 27.0 0.9 945 0.80 756 127 6.61 10.33 1 x 15 A 0.80 1.00 8.27 70 10 5.26 2.77 945

C25(26) 8 0.9 392 0.80 314 127 2.74 4.29 1 x 15 A 0.80 1.00 3.43 75 12 3.31 1.96 392

C26(27) 6 0.9 210 0.80 168 127 1.47 2.30 1 x 15 A 0.80 1.00 1.84 45 12 3.31 0.63 210

C27(28) 7 0.9 343 0.80 274 127 2.40 3.75 1 x 15 A 0.80 1.00 3.00 40 12 3.31 0.91 343

C28(29) 27 0.9 945 0.80 756 127 6.61 10.33 1 x 15 A 0.80 1.00 8.27 75 8 8.37 1.87 945

C29(30) 7 0.9 245 0.80 196 127 1.71 2.68 1 x 15 A 0.80 1.00 2.14 70 12 3.31 1.14 245

(31)

(32)

C30(33) 8 0.9 392 0.80 314 127 2.74 4.29 1 x 15 A 0.80 1.00 3.43 90 12 3.31 2.35 392

C31(34) 6 0.9 210 0.80 168 127 1.47 2.30 1 x 15 A 0.80 1.00 1.84 70 12 3.31 0.98 210

C21(35) 4 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.96 1 x 15 A 0.80 1.00 0.77 45 12 3.31 0.26 88

(36)

(37)

(38)

C22(39) 4 0.9 140 0.80 112 127 0.98 1.53 1 x 15 A 0.80 1.00 1.22 45 12 3.31 0.42 140

C23(40,42) 3 1 0.9 825 1.00 825 220 4.17 6.51 2 x 15 A 0.80 1.00 5.21 55 10 5.26 0.69 413

(41)

C23(40, 42) 0.9 0 1.00 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 55 10 5.26 0.00 413

C24(43,45) 5 0.9 825 1.00 825 220 4.17 6.51 2 x 15 A 0.80 1.00 5.21 70 10 5.26 0.87 413

C25(44,46) 3 1 1 0.9 855 1.00 855 220 4.32 6.75 2 x 15 A 0.80 1.00 5.40 70 10 5.26 0.90 428

C24(43,45) 0.9 0 1.00 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 70 10 5.26 0.00 413

C25(44,46) 0.9 0 1.00 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 70 10 5.26 0.00 413

C26(47,49) 3 1 0.9 825 1.00 825 220 4.17 6.51 2 x 15 A 0.80 1.00 5.21 25 10 5.26 0.31 413

C30(48,50) 1 0.9 165 1.00 165 220 0.83 1.30 2 x 15 A 0.80 1.00 1.04 45 10 5.26 0.11 83

C26(47,49) 0.9 0 1.00 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 25 10 5.26 0.00 413

C30(48,50) 1 0.9 165 1.00 165 220 0.83 1.30 2 x 15 A 0.80 1.00 1.04 45 10 5.26 0.11 83

C27(51,53) 4 1 0.9 690 1.00 690 220 3.48 5.45 2 x 15 A 0.80 1.00 4.36 40 10 5.26 0.42 345

C28(52,54) 1 1 0.9 360 1.00 360 220 1.82 2.84 2 x 15 A 0.80 1.00 2.27 35 10 5.26 0.19 180

C27(51,53) 0.9 0 1.00 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 40 10 5.26 0.00 330

C28(52,54) 0.9 0 1.00 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 35 10 5.26 0.00 165

C29(55,57) 1 0.9 330 1.00 330 220 1.67 2.60 2 x 15 A 0.80 1.00 2.08 30 10 5.26 0.15 165

(56)

C29(55,57) 0.9 0 1.00 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 30 10 5.26 0.00 165

(58)

C30(59,61) 1 0.9 330 1.00 330 220 1.67 2.60 2 x 15 A 0.80 1.00 2.08 45 12 3.31 0.36 165

(60)

C30(59,61) 0.9 0 0.80 0 220 0.00 0.00 2 x 15 A 0.80 1.00 0.00 45 12 3.31 0.00 165

0

CANTIDAD 140 0 0 77 23 0 4 20 6 3 0   

W 22,680 0 0 2,695 1,127 0 88 3,300 1,980 90 0 31,960

VA 25,200 0 0 2,994 1,252 0 98 3,667 2,200 100 0 35,511 10617 10676 10460

W VA 0.83
31960.00 35511.11 2.02%
26642.00 29602.22

27974.1 31082.33

CUARTO ELÉCTRICO DELEGACION

POTENCIA INSTALADA

POTENCIA DEMANDADA

CARGA FUTURA TOTAL

FACTOR DE DEMANDA GENERAL

DESBALANCEO=

L5 L6
F & C

(0.22 HP)
F & C

(0.44 HP)
VEEQUIPO

CONTACTO 
DUPLEX 127 

V
L1 L2 L4L3

FB

POTENCIA 
DEMANDADA

CORRIENTE DE 
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

FACTORES DE 
CORRECCIÓNFACTOR DE 

DEMANDA

FAm AWG mm² e%
TEMPERAT

URA DE 
30°C

A

POTENCIA

V A
AGRUPA
MIENTO

FC
W W A

FACTOR 
DE 

POTENCIA

POTENCIA 
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PROYECTO: LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN: CENTRO DE CARGA ALUMBRADO Y CONTACTOS CESI TAG:

SISTEMA: 220 /127V 3F-4H NQ424AB225

VIENE DE: 26.55 A CORRIENTE DEMANDADA: A

V I Ie LONGITUD CALIBRE SECCIÓN
CAÍDA DE 
TENSIÓN

VA 180 10 39 54 89 24 61 72

W 162 9 35 49 80 22 55 65

CTO. (POLO)

C1 (1) 3 0.9 486 0.80 389 127 3.40 5.31 1 x 15 A 0.80 1.00 4.25 65 10 5.26 1.32 486

C2 (2) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 60 10 5.26 0.81 324

C3 (3) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 60 10 5.26 0.81 324

C4 (4) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 50 10 5.26 0.68 324

C5 (5) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 50 10 5.26 1.70 810

C6 (6) 6 0.9 972 0.80 778 127 6.80 10.63 1 x 15 A 0.80 1.00 8.50 50 10 5.26 2.04 972

C7 (7) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 55 10 5.26 1.87 810

C8 (8) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 55 10 5.26 1.87 810

C9 (9) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 55 10 5.26 1.87 810

C10 (10) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 55 10 5.26 1.87 810

C11(11) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 50 10 5.26 1.70 810

C12(13) 6 0.9 210 0.80 168 127 1.47 2.30 1 x 15 A 0.80 1.00 1.84 50 12 3.31 0.70 210

C13(14) 6 0.9 210 0.80 168 127 1.47 2.30 1 x 15 A 0.80 1.00 1.84 45 12 3.31 0.63 210

C14(15) 4 0.9 140 0.80 112 127 0.98 1.53 1 x 15 A 0.80 1.00 1.22 30 12 3.31 0.28 140

C15(16) 4 2 0.9 106 0.80 85 127 0.74 1.16 1 x 15 A 0.80 1.00 0.93 30 12 3.31 0.21 106

C16(17) 4 2 0.9 238 0.80 190 127 1.67 2.60 1 x 15 A 0.80 1.00 2.08 55 12 3.31 0.87 238

C19 (18,20) 2 0.9 130 1.00 130 220 0.66 1.03 2 x 15 A 0.80 1.00 0.82 55 12 3.31 0.17 65

C19(18,20) 2 0.9 130 1.00 130 220 0.66 1.03 2 x 15 A 0.80 1.00 0.82 55 12 3.31 0.17 65

C17(21) 2 1 3 0.9 200 0.80 160 127 1.40 2.19 1 x 15 A 0.80 1.00 1.75 55 12 3.31 0.73 200

C18(23,25) 2 0.9 110 1.00 110 220 0.56 0.87 2 x 15 A 0.80 1.00 0.69 55 12 3.31 0.15 55

C18(23,25) 2 0.9 110 1.00 110 220 0.56 0.87 2 x 15 A 0.80 1.00 0.69 55 12 3.31 0.15 55

C20(26,28) 2 0.9 110 1.00 110 220 0.56 0.87 2 x 15 A 0.80 1.00 0.69 55 12 3.31 0.15 55

C20(26,28) 2 0.9 110 1.00 110 220 0.56 0.87 2 x 15 A 0.80 1.00 0.69 55 12 3.31 0.15 55

CANTIDAD 45 6 23 5 0 0 8 4 0  

W 8,100 54 805 245 0 0 440 260 0 9,904

VA 7,290 60 894 272 0 0 489 289 0 9,294 2970 2824 2950

W VA 0.82
POTENCIA INSTALADA 9094.00 10104.44 4.92%
POTENCIA DEMANDADA 7415.20 8239.11

CARGA FUTURA TOTAL 7785.96 8651.07

21.6

FACTOR DE DEMANDA GENERAL

DESBALANCEO=

INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA

CORRIENTE INSTALADA:

TABLERO SELECCIONADO:

W W
e% FA

FP
POTENCIA 
INSTALADA

FACTOR DE 
DEMANDA

POTENCIA 
DEMANDADA

FACTORES DE 
CORRECCIÓN

A

POTENCIA

V A
AGRUPAMI
ENTO

TEMPERATU
RA DE 30°C

A m AWG mm²

CORRIENTE 
DE 

PROTECCIÓN PROTECCIÓN

FB FC

UE

CUARTO ELECTRICO CESI

EQUIPO
CONTACTO 
DUPLEX 127 

V
L2 L3

TAB "B"

L4 L5 L6 UE
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PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA CUARTO ELÉCTRICO DELGACIÓN

DESCRIPCIÓN: CENTRO DE CARGA ALUMBRADO Y CONTACTOS ESTACIONAMIENTO

SISTEMA: 220 /127 V 3F, 4H NQ184AB100

VIENE DE: TG1 8.41 A CORRIENTE DEMANDADA: 

VA 180 5 10 39 54 89

W 162 4.5 9 35 49 80 W W V A A A m AWG mm² e%

CTO. POLO

C1 (1) 4 0.9 320 0.80 256 127 2.24 3.50 1 x 15 A 0.80 1.00 2.80 55 12 3.31 1.17 320

C2(2) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 85 10 5.26 1.15 324

C3 (3) 4 0.9 320 0.80 256 127 2.24 3.50 1 x 15 A 0.80 1.00 2.80 95 12 3.31 2.02 320

C4 (4) 10 1 0.9 125 0.80 100 127 0.87 1.37 1 x 15 A 0.80 1.00 1.09 120 12 3.31 1.00 125

C5 (5) 4 0.9 320 0.80 256 127 2.24 3.50 1 x 15 A 0.80 1.00 2.80 135 12 3.31 2.88 320

C6 (6) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 55 10 5.26 0.75 324

C7 (7) 4 0.9 320 0.80 256 127 2.24 3.50 1 x 15 A 0.80 1.00 2.80 70 12 3.31 1.49 320

C9 (9) 10 0.9 45 0.80 36 127 0.31 0.49 1 x 15 A 0.80 1.00 0.39 70 12 3.31 0.21 45

CR10 (10) 7 1 0.9 112 0.80 89 127 0.78 1.22 1 x 15 A 0.80 1.00 0.98 70 12 3.31 0.52 112

CR11 (11) 4 0.9 320 0.80 256 127 2.24 3.50 1 x 15 A 0.80 1.00 2.80 90 12 3.31 1.92 320

CR15 (15) 6 0.9 27 0.80 22 127 0.19 0.30 1 x 15 A 0.80 1.00 0.24 45 10 5.26 0.05 27

CR16 (16) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 45 10 5.26 0.61 324

CANTIDAD 6 33 0 0 0 22   

W 972 149 0 0 0 18 1,139

VA 1,080 165 0 0 0 40 1,285 964 953 964

W VA FACTOR DE DEMANDA GENERAL
POTENCIA INSTALADA 2880.50 3200.56

POTENCIA DEMANDADA 2304.40 2560.44

CARGA FUTURA TOTAL 2419.62 2688.47

CORRIENTE INSTALADA: 6.73

0.80

DESBALANCEO= 1.19%
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PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA CUARTO ELÉCTRICO DELGACIÓN

DESCRIPCIÓN: CENTRO DE CARGA ENERGÍA REGULADA DELEGACION TAG:

SISTEMA: 220 /127 V 3F, 4H TABLERO SELECCIONADO: NQ184AB100

VIENE DE: TG1 CORRIENTE INSTALDA: 61.35 A CORRIENTE DEMANDADA: A

VA 180 5 10 39 24 2,777

W 162 4.5 9 35 22 2,500 W W V A A A m AWG mm² e%

CTO. POLO

CR1 (1) 4 2 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.96 1 x 15 A 0.80 1.00 0.77 35 10 5.26 0.13 88

CR2 (2) 6 0.9 132 0.80 106 127 0.92 1.44 1 x 15 A 0.80 1.00 1.15 85 10 5.26 0.47 132

CR3 (11) 4 0.9 18 0.80 14 127 0.13 0.20 1 x 15 A 0.80 1.00 0.16 30 10 5.26 0.02 18

CR4 (4) 5 0.9 110 0.80 88 127 0.77 1.20 1 x 15 A 0.80 1.00 0.96 120 10 5.26 0.55 110

CR5 (5) 4 2 0.9 36 0.80 29 127 0.25 0.39 1 x 15 A 0.80 1.00 0.31 55 10 5.26 0.08 36

CR6 (6)

CR7 (15) 3 1 0.9 49 0.80 39 127 0.34 0.53 1 x 15 A 0.80 1.00 0.42 70 10 5.26 0.14 49

CR8 (8)

CR9 (9) 4 2 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.96 1 x 15 A 0.80 1.00 0.77 65 10 5.26 0.24 88

CR10 (18)

CR11 (3) 6 1 0.9 36 0.80 29 127 0.25 0.39 1 x 15 A 0.80 1.00 0.31 90 10 5.26 0.14 36

CR12 (14) 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 15 10 5.26 0.81 1296

CR13 (7) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 70 10 5.26 0.95 324

CR14 (10) 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 35 10 5.26 1.90 1296

CR15 (17) 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 45 10 5.26 2.44 1296

CR16 (17) 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 45 10 5.26 2.44 1296

CR17 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 50 10 5.26 2.72 1296

CR18 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 55 10 5.26 2.99 1296

CR19 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 70 10 5.26 1.90 648

CR20 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 85 10 5.26 2.31 648

CR21 8 0.9 1,296 0.80 1,037 127 9.07 14.17 1 x 15 A 0.80 1.00 11.34 30 10 5.26 1.63 1296

CR22 3 0.9 486 0.80 389 127 3.40 5.31 1 x 15 A 0.80 1.00 4.25 60 10 5.26 1.22 486

CR23

CR24 3 0.9 486 0.80 389 127 3.40 5.31 1 x 15 A 0.80 1.00 4.25 60 10 5.26 1.22 486

CR25 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 60 10 5.26 1.63 648

CR26 4 0.9 648 0.80 518 127 4.54 7.09 1 x 15 A 0.80 1.00 5.67 60 10 5.26 1.63 648

CR27 1 0.9 2,500 0.80 2,000 220 10.10 15.78 2 x 20 A 0.80 1.00 12.63 60 10 5.26 2.27 1250 1250

CR28 1 0.9 2,500 0.80 2,000 220 10.10 15.78 2 x 20 A 0.80 1.00 12.63 60 10 5.26 2.27 1250 1250

CR29 1 0.9 2,500 0.80 2,000 220 10.10 15.78 2 x 20 A 0.80 1.00 12.63 60 10 5.26 2.27 1250 1250

CANTIDAD 80 25 3 5 11 0   

W 12,960 113 27 175 242 0 13,517

VA 14,400 125 30 194 269 0 15,018 6981 7090 6946

W VA FACTOR DE DEMANDA GENERAL
POTENCIA INSTALADA 21016.50 23351.67

POTENCIA DEMANDADA 16813.20 18681.33

CARGA FUTURA TOTAL 17653.86 19615.40

AGRUPAMI
ENTO

TEMPERA
TURA DE 

30°C

0.80

2.03%DESBALANCEO=

FB

POTENCIA

FCFA

TAB "U"
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PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA LOCALIZACIÓN: CUARTO ELÉCTRICO CESI

DESCRIPCIÓN: CENTRO DE CARGA ENERGÍA REGULADA CESI TAG: TAB "R"

SISTEMA: 220 /127 V 3F-4H TABLERO SELECCIONADO: NQ303L225S

VIENE DE: TG1 CORRIENTE INSTALADA: 64.90 CORRIENTE DEMANDADA: A

V I Ie LONGITUD CALIBRE SECCIÓN
CAÍDA DE 
TENSIÓN

VA 180 5 10 39 89 24 2,778

W 162 4.5 9 35 80 22 2,500

CTO. (POLO)

CR1(1) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 65 10 5.26 2.21 810

CR2(2) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 45 10 5.26 1.53 810

CR3(3) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 40 10 5.26 1.36 810

CR4(4) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 40 10 5.26 1.70 810

CR5(5) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 45 10 5.26 1.91 810

CR6(6) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 50 10 5.26 2.12 810

CR7(7) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1 x 15 A 0.80 1.00 7.09 20 10 5.26 0.85 810

CR8(9) 2 0.9 324 0.80 259 127 2.27 3.54 1 x 15 A 0.80 1.00 2.83 50 10 5.26 0.85 324

CR17(11) 6 0.9 27 0.80 22 127 0.19 0.30 1 x 15 A 0.80 1.00 0.24 50 10 5.26 0.07 27

CR9(15) 5 0.9 400 0.80 320 127 2.83 3.54 1 x 15 A 0.80 0.96 3.69 50 12 3.31 1.76 400

CR10(16) 4 2 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.78 1 x 15 A 0.70 0.96 0.93 50 12 3.31 0.44 88

CR11(17) 4 2 0.9 36 0.80 29 127 0.26 0.32 1 x 15 A 0.70 0.96 0.38 50 12 3.31 0.18 36

CR12(18) 5 0.9 23 0.80 18 127 0.16 0.20 1 x 15 A 0.80 0.96 0.21 50 12 3.31 0.10 23

C13(19) 5 0.95 400 0.80 320 127 2.99 3.74 1 x 15 A 0.80 0.96 3.90 50 12 3.31 1.85 400

CR14(21) 4 2 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.78 1 x 15 A 0.80 0.96 0.81 50 12 3.31 0.39 88

CR15(22) 4 2 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.78 1 x 15 A 0.80 0.96 0.81 50 12 3.31 0.39 88

CR16 (27) 4 2 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.78 1 x 15 A 0.80 0.96 0.81 50 12 3.31 0.39 88

CR17(28) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 220 12.63 15.78 2 x 20 A 0.80 0.96 16.44 50 10 5.26 2.46 1250

CR18(29) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 220 12.63 15.78 2 x 20 A 0.80 0.96 16.44 50 10 5.26 2.46 1250

CR19(30) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 220 12.63 15.78 2 x 20 A 0.80 0.96 16.44 50 10 5.26 2.46 1250

CR20(31) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 220 12.63 15.78 2 x 20 A 0.80 0.96 16.44 50 10 5.26 2.46 1250

CR21(32) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 220 12.63 15.78 2 x 20 A 0.80 0.96 16.44 50 10 5.26 2.46 1250

CR22(33) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 220 12.63 15.78 2 x 20 A 0.80 0.96 16.44 50 10 5.26 2.46 1250

CANTIDAD 37 31 2 8 0   

W 6,660 140 18 280 0 7,098

VA 5,994 155 20 311 0 6,480 4989 4844 4899

W VA

POTENCIA INSTALADA 22231.50 24701.67

POTENCIA DEMANDADA 20785.20 23094.67

CARGA FUTURA TOTAL 21824.5 24249.40

60.68

EQUIPO
CONTACTO 

DUPLEX 
127 V

L1 L2 L3 L6

QUIPOS 
DE IT 
(POR 

OTROS)

L5

A

FACTORES DE 
CORRECCIÓN
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V A
AGRUPAMIE
NTO

TEMPERATU
RA DE 30°C

A m AWG mm²

CORRIENTE DE 
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
FB FC

FACTOR 
DE 

POTENCIA

POTENCIA 
INSTALADA

FACTOR 
DE 

DEMANDA

POTENCIA 
DEMANDA

DA

W W
e% FA

0.93

2.90%

FACTOR DE DEMANDA GENERAL

DESBALANCEO=
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PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA CUARTO ELÉCTRICO DELGACIÓN

DESCRIPCIÓN: CENTRO DE CARGA ENERGÍA REGULADA ESTACIONAMIENTO

SISTEMA: 220 /127 V 3F, 4H NQ183L100S

VIENE DE: TG1 5.36 A CORRIENTE DEMANDADA: A

VA 180 5 10 39 54 89 24

W 162 4.5 9 35 49 80 22 W W V A A A m AWG mm² e%

CTO. POLO

CR1(1) 2 0.9 160 0.80 128 127 1.12 1.75 1 x 15 A 0.80 1.00 1.40 160 12 3.31 1.70 160

CR2 (2) 4 0.9 36 0.80 29 127 0.25 0.39 1 x 15 A 0.80 1.00 0.31 85 10 5.26 0.13 36

CR3 (3) 2 0.9 160 0.80 128 127 1.12 1.75 1 x 15 A 0.80 1.00 1.40 95 12 3.31 1.01 160

CR4 (4) 5 0.9 45 0.80 36 127 0.31 0.49 1 x 15 A 0.80 1.00 0.39 120 10 5.26 0.23 45

CR5 (5) 2 0.9 160 0.80 128 127 1.12 1.75 1 x 15 A 0.80 1.00 1.40 135 10 5.26 0.91 160

CR6 (6) 4 0.9 36 0.80 29 127 0.25 0.39 1 x 15 A 0.80 1.00 0.31 55 10 5.26 0.08 36

CR7 (7) 2 0.9 160 0.80 128 127 1.12 1.75 1 x 15 A 0.80 1.00 1.40 70 10 5.26 0.47 160

CR8 (8) 4 0.9 36 0.80 29 127 0.25 0.39 1 x 15 A 0.80 1.00 0.31 70 10 5.26 0.11 36

CR9 (9) 2 0.9 160 0.80 128 127 1.12 1.75 1 x 15 A 0.80 1.00 1.40 70 10 5.26 0.47 160

CR10 (10) 4 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.96 1 x 15 A 0.80 1.00 0.77 70 10 5.26 0.26 88

CR11 (11) 2 0.9 160 0.80 128 127 1.12 1.75 1 x 15 A 0.80 1.00 1.40 90 10 5.26 0.60 160

CR12 (12) 4 0.9 88 0.80 70 127 0.62 0.96 1 x 15 A 0.80 1.00 0.77 15 10 5.26 0.06 88

CR13 (13) 2 2 0.9 62 0.60 37 127 0.33 0.51 1 x 15 A 0.80 1.00 0.41 50 10 5.26 0.10 62

CR14 (14) 1 0.9 162 0.60 97 127 0.85 1.33 1 x 15 A 0.80 1.00 1.06 50 10 5.26 0.25 162

C15 (15) 1 0.9 162 0.60 97 127 0.85 1.33 1 x 15 A 0.80 1.00 1.06 50 10 5.26 0.25 162

CANTIDAD 3 0 19 0 0 12   

W 486 0 171 0 0 10 667

VA 540 0 190 0 0 22 752 616 615 606

W VA FACTOR DE DEMANDA GENERAL
POTENCIA INSTALADA 1837.00 2041.11

POTENCIA DEMANDADA 1360.00 1511.11

CARGA FUTURA TOTAL 1428 1586.67

CORRIENTE INSTALADA: 3.97

TAB "S"

L4

LOCALIZACI

L5 L6EQUIPO
CONTACT
O DUPLEX 

127 V
L1 L2 L3

V
FACTOR DE 
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POTENCIA 
INSTALADA
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DEMANDA
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CIA 
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I
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D

0.74

DESBALANCEO= 1.62%
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