CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
CESI / DELEGACION / ACAPULCO

BLVD. DE LAS NACIONES ESQ. CALLE DIAMANTE LOTE 43 Y 29,
MANZANA 40, COL. LA ZANJA,PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO.

PROYECTO EJECUTIVO
INSTALACION DETECCION

‘ NOTAS

‘ 1. TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS A MENOS QUE SE PLANOS:
INDIQUE LO CONTRARIO. ARQUITECTURA DE RED

‘ 2. TODOS LOS DISPOSITIVOS DEBERAN SER LISTADOS UL Y/O

APROBADOS FM.
3. EL SISTEMA COMPLETO UTILIZARA LA TECNOLOGIA HOCHIKI CROQUIS DE LOCALIZACION
‘ COMO MEDIO DE COMUNICACION ENTRE SUS DISPOSITIVOS.
4. EL SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA DEL RAISERS DE CADA
NIVEL ES SUPERVISADO POR EL PANEL DE DETECCION Y

J ALARMA.
‘ j o 5. LA RED DE DETECCION Y ALARMA SE COMPONE DE CIRCUITOS|
DE 24 VCD (RESPALDADOS CON BATERIA), SLC (SIGNALING

LINE CIRCUIT) DISTRIBUIDOS EN LOS NIVELES CON NO MAS DE
159 DETECTORES O 150 MODULOS POR CADA UNO Y CANALES
DE AUDIO PARA EVACUACION POR VOCEDO.

6. TODOS LOS DISPOSITIVOS DE LA RED DEBEN SER
DIRECCIONABLES O DIRECCIONADOS POR MEDIO DE

I | \ I P

sLc 5 MODULOS DE MONITOREO O MODULOS DE CONTROL. § E g
sic 5 A £ a £
CASETA DE v v V) V. 7. LOS DETALLES DE CONEXION Y MONTAJE DE LOS 5 8 £
CASETA DE CESI SN N N DISPOSITIVOS SE MUESTRAN EN EL PLANO 3 3 2
ACCESO ACCESO CORRESPONDIENTE A DETALLES.
VEHICULAR PEATONAL 8. EL CONSUMO DE CORRIENTE MAXIMO DE LOS CIRCUITOS DE
BIVrd de Jag Nac
NOTAS GENERALES DE LA INSTALACION: PANEL DE DETECCION Y ALARMA: SE FORMANDO UN LAZO CERRADO (IDA Y SISTEMA DE PCI, AS| COMO DEL ESTATUS AUDIO ES SAMP Y SU DISTANCIA MAXIMA DE CABLEADO ES DE oo Mo /i\
CONSIDERA UN SOLO PANEL DE VUELTA) HACIA/DESDE EL PANEL DE DEL RAISER PRINCIPAL Y DE LOS NIVELES 1,127.50 MTS. . .
ESTE DIAGRAMA SE CONSIDERA DETECCION PARA TODO EL PREDIO, DETECCION Y ALARMA. DE LA CISTERNA DE PCI. 9. LAS RUTAS COMPARTIDAS ENTRE SENAL Y TUBERIA DE AGUA m /_\\/
DESCRIPTIVO, Y NO DEBE SER UTILIZADO UBICADO EN LA CASETA DE CONTROL DE 5 A
S PARA CUANTIFICACION, PARA ELLO SE ACCESO PEATONAL. ALIMENTACION A SIRENAS/ESTROBO: SE SE CONSIDERA ADEMAS EL MONITOREO PARA PROTECCION CONTRA INCENDIO DEBERAN TENER UNA
sic DISPONE DE LOS PLANOS DE PLANTA DE CONSIDERA LA ALIMENTACION DE DE LA SALIDA DE EMERGENCIA UBICADA DISTANCIA MAYOR A 0.60 MTS TENIENDO SIEMPRE LA NUMERO DEL PLANO: NORTE:
‘FM MHFMM‘ ‘FM MHFM M‘ LAS DIFERENTES ZONAS QUE COMPONEN AMPLIFICADOR/GENERADOR DE VOZ SIRENAS ESTROBO MEDIANTE CABLEADO EN EL INTERIOR DE LA DELEGACION CON POSICION MAS ALTA LA SENAL ELECTRICA
LA INSTALACION. PARA EVACUACION POR VOCEO: SE INDEPENDIENTE AL SLC, CANALIZADO EN SALIDA HACIA EL ESTACIONAMIENTO. - ’
CONSIDERA DICHO EQUIPO EN LA CASETA LA MISMA TUBERIA PROVEIENTE DE UNA 10.  LAS RUTAS COMPARTIDAS ENTRE SENAL Y FUERZA A-E-PL-DH-001-00
TABE B TABCI ZONIFICACION DE LA INSTALACION: DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL FUENTE ALOJADA EN EL MISMO PANEL DE SISTEMA DE HVAC: SE DEBE CONSIDERAR (127-440VCA) DEBERAN TENER UNA DISTANCIA ENTRE SI NO
Q DEBIDO A LA DISTRIBUCION DEL PREDIO JUNTO AL PANEL DE DETECCION. DETECCION. INTERACCION CON EL SISTEMA DE HVAC .
‘ :| - :| ‘ SE CONSIDERAN 4 ZONAS: CESI, PARA APAGAR DICHOS EQUIPOS MENOR DE 0.15MTS MIENTRAS ESTEN CANALIZADAS EN UBICACION DEL ARCHIVO:
DELEGACION, ESTACIONAMIENTO Y SLC: SE CONSIDERA UN SOLO LAZO DE MONITOREO DE SISTEMA DE PCI MEDIANTE MODULOS DE REELEVADOR CONDUIT METAUCO. :
) SENALIZACION ABARCANDO LAS 4 ZONAS OTECCION CO CENDIO): S CONTROLADOS POR EL PANEL DE . .,
‘ ‘ E ‘ ‘ J ‘ ‘ Cl ‘ ‘ CASETAS DE CONTROL DE ACCESO COMPUESTO POR CABLEADO DE RO RA NCENDION SE DETEGGION Y ALARMA EN GASO DE 11.  TODA LA SOPORTERIA DEBERA ESTAR FIRMEMENTE FIJADA A
CONTROL INDICADO EN CEDULAS LAS 3 BOMBAS QUE CONFORMAN EL CONATO DE INCENDIO. LOZA O MURO, ASi MISMO, SE CONSIDERA UN SOPORTE CADA
p I 3 METROS O EN CAMBIOS DE DIRECCION DE LA TUBERIA.
ALARMA'Y DETECCION (ARQUITECTURA DE RED) L J 12. LA UBICACION DEFINITIVA DE LOS DETECTORES, ESTACIONES
ESTACIONAMIENTO MANUALES Y DISPOSITIVOS DE ALARMA ESTAN DADAS DESDE

ETAPA DE DISENO EN LOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN

ESTA INGENIERIA, SIN EMBARGO, PODRAN SER MODIFICADAS
DEBIDO A LOS ELEMENTOS FINALES DE LAS INSTALACIONES E
INSTALACIONES PRIORITARIAS O EXISTENTES Y PODRAN SER
MODIFICADAS DEBIDO A ESTOS AL MOMENTO DE SU
INSTALACION, ELLO DEBERA SER AUTORIZADO POR ESCRITO
POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.

13. SE TOMAN COMO NORMAS BASE DE DISENO LA NFPA 72, NFPA
170, NFPA 101, NFPA 13 Y LA NOM-002-STPS-2010.

14. SE MUESTRAN EQUIPOS PERTENECIENTES A LA INSTALACION
DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DEBIDO A LA

CASETA Jestac] DELEGACION [ | INTERACCION CON ESTE SISTEMA, SIN EMBARGO, DEBEN
& 4 40&0 ( { ( 4 ( ( ( { ( A © TOMARSE EN CUENTA COMO'PARTE DE OTRO SISTEMA )
@i &S S &S S 8 @}e&"s} @} ﬁi@ @} & &S 15.  SE CONSIDERA COMUNICACION DEL PANEL DE DETECCION Y
CESI-DELEGACION ACAPULCO / DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO A ﬁbif: S o ofv‘*;&;}‘*‘;%v‘*;&}io ﬁi@“ﬁ&@ﬁz@%&:&%@:&%\iivo @:}o 5 ALARMA (FACP) CON LA INSTALACION DE AIRE ACOND.Y
I SN S SIS S S s DEBERA PREVEERSE ANTES DE LA ADQUISICION DE DICHO
SE YR S S S SIS SIS PANEL PARA SU INTEGRACION.
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ZONA DESCRIPCION UBICACION #ENSLC A B Cc D E F | J K L N w 8
E ESTACION MANUAL DE ALARMA CASETA ACC. PEATONAL S-01 1 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ + ¢ + + + 1
5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CASETA ACC. PEATONAL D-01 2 +* 2
O | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CASETA ACC. VEHICULAR D-02 3 + 3
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-03 4 + + + + + 4 - ~
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CESI D-04 5 ¢ ¢ + ¢ + 5 ”,
ESTACION MANUAL DE ALARMA CEsI S-02 6 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 1 USO ESPEC I FICO
ESTACION MANUAL DE ALARMA CEsl S-03 7 + + ¢+ + ¢ 1
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-05 8 * + + + + 6 D E L P RE D I O
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CESI D-06 9 ¢ + + + + 7
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-07 10 ¢ ¢ + ¢ + 8 4
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-08 1 + + ¢ + + 9 TI PO D E TRAM ITE .
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-09 12 + * + + + 10
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CESI D-10 13 + + + + + 1 \ 74
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-11 14 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 12
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsl D-12 15 + + ¢+ + ¢+ 13
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CESI D-13 16 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 14 DATOS DEL PROPI ETARIO DATOS G E N E RALES
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CESI D-14 17 + + + + + 15
@ DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsl D-15 18 ¢ ¢ + ¢ + 16 N OM BRE:
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CESI D-16 19 + + 4 + 4 17 CALLE: No.: DATOS D E L P RE D I 0 U SO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-17 20 + + + + + 18 SIMBOLOGIA COLONIA:
DETECTOR DE HUMO FOTOELFCTRICO EN TECHO CESI D-18 21 ¢ ¢ + ¢ + 19 DELEGACION: CLAVE CATASTRAL:
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-19 22 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 20 . ,
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsl b | B . R 2 PANEL DE DETECCION Y ALARMA (FACP) (HOCHIKI) TELEFONO: AREA: M2.
- . HABITACIONAL D
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-21 24 + * + + + 22 FIRMA: LOTE:
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI -2 3 ¢ LA B 0 I 0 . 23 (?)  DETECTOR DE HUMO/TEMPERATURA TIPO FOTOELECTRICO (HOCHIKI) MEDIDA DEL FRENTE: FONDO: m
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsl 03 | % ¢ R 2 N4 D ATO S DEL D.R O , UNIFAMILIAR 0
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-24 27 + + ¢+ + ¢+ 25 . - - DIRECC'ON B
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-25 28 . . ¢ | o . 26 [[]  ESTACION MANUAL DE ALARMA (HOCHIKI) . . PLURIFAMILIAR [ ]
: NOMBRE: CALLE: No OFICIAL. (CONDOMINIO)
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-26 29 * * + + + 27 . - ENTRE LA CALLE:
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CESI D-27 30 . . . . . 28 o CONTACTO PARA SUPERVISION DE PUERTA CEDULA PROFESIONAL.: Y LA CALLE: COMERCIAL D
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CEsI D-28 31 ¢ ¢ + ¢ ¢ 29 DIRECCION: : .
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO L 02 |3 L) L2 2 T A . 20 SIRENA DE ALARMA/ESTROBO MONTADA EN PARED (HOCHIKI) DELEGACION: ggtggA%ION SERVICIOS []
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-30 33 ¢ + hd A4 hd hd A4 ¢ | n TELEFONO: i
ESTACION MANUAL DE ALARMA DELEGACION $-04 34 ¢ + + + + + + + 32
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-31 35 * * . * . . N N 33 S}—||RE';‘—|TKI|3E ALARMA/ESTROBO MONTADA EN TECHO O PLAFON FIRMA DlCTAMEN DE USO DE SUELO INDUSTRIAL D
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-32 36 . e [ o] o] o ¢ | o NE (HOCHIKI) : No. DE FOLIO: FECHA:
DETECTOR DE HUMO FOTOELFCTRICO EN TECHO DELEGACION D-33 37 ¢ ¢ 4 ¢ 4 + 4 . 35 MODULO AISLADOR RESPONSABLE DE INSTALACION
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-34 38 + A4 A A4 A A4 Ad 4 36 N O R M AT IVI DA D
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-35 39 ¢ ¢ + + + + + + 37 .
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-36 40 . e | o e | o ¢ | o v | 38 MODULO DE CONTROL DIRECCIONABLE (HOCHIKI) NOMBRE GUSTAVO ALONSO MELCHOR CASTILLO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-37 a1 ¢ + + + + + + d 39 CEDULA ,PROFESIONAL: 5009975 CONCEPTO NORMA PROYECTO DIF.
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-38 42 . ¢ | e | o] o] e |+ ] FMM ~ MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE (HOCHIKI) DIRECCION: Rio Amazonas 30. Piso 1. Col. Cuauhtémoc.
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-39 LS ¢+ Ad ¢+ Ad ¢+ Ad A ¢ [ @ DELEGACION: Cuauhtémoc, Ciudad de México. ALTURA MAXIMA PERMITIDA
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-40 44 + + + + + + + ¢ | @ = : -37-06-30- A
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION b4 | 45 3 ¢ | ¢ | 0| e o 0] v ]|am [> | MODULO DE MONITOREO CONECTADO A SENSOR DE CISTERNA TELEFONO:  (044) 55-37-06-30-94 COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION pa2 | 4 ‘. RN LLENA FIRMA: COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-43 47 . . . . . . . o | s COEFICIENTE DE ABSORClON DEL SUELO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-24 48 * . * . * . . . 46 @ MODULO DE MONITOREO CONECTADO A SENSOR DE CISTERNA VACIA PORCENTAJE DEL AREA LIBRE
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-45 49 *+ + + + + * + . 47 RESTRICCION AL FRENTE
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-46 50 4 L2 N 2 . . 0 . 0 . 2 R A 1057 TABLERO DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION REGULADO PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-47 51 + ¢ + ¢ + * + . 49 |l ALIMENTACION DE "PAI" RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-48 52 ¢ ¢ ¢ + ¢ + + + 50
DETECTOR DE HUMO FOTOELE:CTRICO EN TECHO DELEGACI(:)N D-49 53 + A L I B ¢ | ¢ M TABE 1 ABLERO DE ALIMENTACION DE BOMBA ELECTRICA
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-50 54 4 . + + + + + ¢ | 52
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-51 55 ¢ + + + + + + + 53
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-52 56 + + + + + + + + 54 TABCI  TABLERO DE ALIMENTACION DE BOMBA DE COMBUSTION FIRMA:
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-53 57 * IS . . * . . N 55 al INTERNA .
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-54 58 + + + + + + + ¢+ | s6
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-55 59 + + hd + hd + + d 57 NAC # CIRCUITO DE AMPLIFICACION PARA ALARMA ~
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-56 60 ¢ + + + + + + + 58 (NOTIFICACION APLIANCE CIRCUIT) »
Z  [DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-57 61 4 4 4 4 4 4 4 ¢ | 59 RIVE Ro Bo RRE L L - G U T I E RREZ
‘3 DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION o8 2 S . + . + . . . 50 sLC CIRCUITO DE LAZO DE CONTROL INTELIGENTE (SIGNAL In e n or
2 [DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-59 63 . A4 + A4 A A4 hd ¢ |6 LINE CIRCUIT) A R Q U I T E c T o s
&8 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-60 64 ¢ + ¢ + ¢ + + + 62 )
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-61 65 + ¢+ + ¢+ + ¢+ + . 63 BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-62 66 + + + + + + + ¢ | &4
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACI(?N D-63 67 . + . + . * *+ . 65 BOMBA DE COMBUSTION INTERNA CONTRA INCENDIO DATOS DE LA CONSTRU CCION S E L L 0
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-64 68 ¢ ¢ ¢ + ¢ + + + 66
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-65 69 + 4 + 4 + + + + 67
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-66 70 . + . + . + + ¢ | e BOMBA JOCKEY PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO CONCEPTO A CONSTRUIDA | OBRA NUEVA REGULARIZACION LICENCIA ANTERIOR.
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-67 7 + + + + + 3 + ¢+ | 69 No. LIC FECHA METROS
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION bes | 72 . EEREEREEREEREEEEEE HIDRANTE(S) SOTANO
MONITOREO E PUERTA DE EMERGENCIA DELEGACION M-XX 73 + + + + . + . PLANTA BAJA
ESTACION MANUAL DE ALARMA DELEGACION S-05 74 + + + + + + + + 71 1er NIVEL
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-69 75 4 + + + + + + * 72 24vcD]  FUENTE DIRECCIONABLE REMOTA (HOCHIKI) MEZZANINE
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACIC?N D-70 76 ¢ + + + + + + + 73 2do. NIVEL
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-71 77 ¢ ¢ + + + + + + 74
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-72 78 + e | o e | o o | o S INTERRUPTOR DE FLUJO EN RAISER 3er NIVEL
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-73 79 . + * + . . D v [ 78 ) ) ) VOLADOS
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-74 80 * . . . . . . N 77 —— —— TUBERIA CONDUIT PGG SUBTERRANEA SEGUN CEDULA ESTACIONAMIENTO
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-75 81| ¢ + + + + + + ¢+ |78 TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA 4 OTROS
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-76 82 . + + + + . + ¢ | 7 ~ FIJADA A LOSA (CABLEADO SEGUN CEDULA) 9 TOTAL DE M2
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-77 83| ¢ A4 hd A4 hd hd + ¢ | 8 TUBERIA CONDUIT 3/4" DIAM. Y CABLEADO PARA O BARDEO ML
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-78 84 + + ¢ + ¢ + + + 81 SISTEMA DE VOCEO (2X16AWG) (&) ALINEAMIENTO ML
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-79 85 ¢ ¢ + + + + + + 82 D
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-80 86 + + + + + . + K —  LIMITE DE AREAS/ZONAS 14 DEMOLICION
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-81 87 + + + + + + + ¢ | 8 5
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-82 88 + . . . . . . K DAA | AMPLIFICADOR DE AUDIO DIGITAL Z ESCALA:
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-83 89 ¢ + + + + + + + 86 (@)
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-84 90 + + + + + + + + 87 m BOCINA DE EVACUACION POR VOCEO MARCA (&) S/E
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-85 91 . + * + . . D ¢ | 88 HOCHIKI <
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO DELEGACION D-86 92 4 + 4 + 4 + + + 89 m
MONITOREO DE TABLERO DE BOMBA PCI CUARTO DE MAQUINAS M-XX 93 ¢ 90 & ALIMENTACION DE PANEL DE DETECCION Y ALARMA CON CABLE <
MONITOREO DE TABLERO DE BOMBA PCl CUARTO DE MAQUINAS M-XX 94 + 91 CALIBRE 10 AWG 3 HILOS 127 VCA 60 HZ REGULADOS Y o TAS:
MONITOREO DE TABLERO DE BOMBA PCI CUARTO DE MAQUINAS M-XX 95 . 92 RESPALDADOS POR UPS 8 HRS. o COTAS:
MONITOREO DE TABLERO DE BOMBA PCI CUARTO DE MAQUINAS M-XX 96 ¢ 93 MODULO DE REELEVADOR PARA EQUIPOS DE HVAC (HOCHIKI) | METROS
MONITOREO DE TABLERO DE BOMBA COMBUSTION CUARTO DE MAQUINAS M-XX 97 + 94 o
© |MONITOREO DE TABLERO DE BOMBA COMBUSTION CUARTO DE MAQUINAS M-XX 98 * 95 <
& |MONITOREO DE TABLERO DE BOMBA JOCKEY CUARTO DE MAQUINAS M-XX 99 + 96 O
£ |DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CUARTO DE MAQUINAS D-87 100 + + + + + + + + ¢ | 97 2
§ NIVEL DE CISTERNA DE PCI ALTO CUARTO DE MAQUINAS M-XX 101 ¢ j CLAVE:
E NIVEL DE CISTERNA DE PCI BAJO CUARTO DE MAQUINAS M-XX 102 + n-
% | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CUARTO DE MAQUINAS D-88 103 + + ¢+ + ¢+ + ¢+ + + 98
) DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO CUARTO DE MAQUINAS D-89 104 + + + + + + + + ¢ | @
ALARMA Y DETECCION (MATR|Z DE CAUSA EFECTO) ESTACION MANUAL DE ALARMA ESTACIONAMIENTO $-06 105 + + + + + + + + + | 100 D H _O 1
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO BODEGA 1 D-90 106 ¢ + ¢ + + + + + + | 101
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO BODEGA 2 D-91 107 + ¢ + + + + . + ¢ |02 Este plano sustituye a los anteriores
DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO EN TECHO BODEGA 3 D-92 108 + * . * . * . * ¢ | 103 .
p o lelolelel el ol tTulnlolw REVISION - 00 02 de Mayo del 2018




