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VIENE DE

ACOMETIDA DE CFE

SUBEN TUBERÍAS A

CUARTO ELÉCTRICO

SUBEN TUBERÍAS A

CUARTO ELÉCTRICO

TRINCHERA O DUCTO

DE CONCRETO DE

40X40 cm  A -0.9 m

BOMBA JOCKEY

CFE

CFE

PASO EN MURO DE

CONCRETO DE 40X40 A A

50cm DE NPT
3-TUBO PAD

CORRUGADO A -45cm

DE PROFUNDIDAD

PASO EN LOSA DE

CONCRETO DE 40X20

PASO EN LOSA DE

CONCRETO DE 50X50

ESCAPE DE PLANTA ELECTRICA

VA A AZOTEA POR VERTICAL

DIAMETRO Y TERMINACION DE

ESCAPE SEGUN PROVEEDOR

CFE

TUBERIA DIESEL

SEGÚN

ESPECIFICACIONES

DEL FABRICANTE

VIENE DE

ACOMETIDA DE CFE

CFE

TAB "FD"

TAB "E"

1MC-2-10 AWG, + 1-12d,(VE-04 Y 05)

1MC-2-10 AWG, + 1-12d,(VE-01 Y 02)

1MC-3-10 AWG, + 1-12d,(UMA-01)

1MC-3-10 AWG, + 1-12d,(UMA-02)

1MC-3-1/0 AWG, + 1-8d, (UGAR-01)

1MC-3-1/0 AWG, + 1-8d, (UGAR-02)

1MC-4-2 AWG, + 1-8d, (TABLERO "B")

1MC-4-4 AWG, + 1-8v, + 1-8d (TABLERO "R")

1MC-3-1/0 AWG, 1-2/0 AWG, + 1-8v, + 1-8d, (TABLERO UPS")

EN CHAROLA DE 45 cm

 1MC-4-8 AWG, 1-12d (TABLERO "A")

 1MC-4-8 AWG, 1-12d (TABLERO "FC")

 1MC-3-1/0 AWG, 1-8d (BOMBA PCI)

 1MC-3-10 AWG, 1-12d (BOMBA "J")

 EN CHAROLA DE 45 cm

TG-1

CFE

RMTB-4

RMTB-4

BTTRMTB-4

N.P.T. 0.00

N.P.T. +1.50

N.P.T. -1.50

CFE

RMTB-4

N.P.T. 0.00

CFE

RMTB-4

N.P.T. 0.00

CONSIDERAR

BAYONETAS EN

CHAROLA CON CRUCE

EN INSTALACIONES

PRIORITARIAS

TAB B

TAB R

TAB A

TAB U

VIENE DE "TG" EN

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

VIENE DE "TG" EN

SUBESTACIÓN

ELÉCTRICA

40 kVA

TAB FC

TAB UPS

EQUIPOS

T-27mm, (3/4")

3-8AWG, 1N-8AWG,

1d-12AWG.

T-41mm, (1 1/2")

3-2AWG, 1N-2AWG,

1d-8AWG

CEDULA

T-35mm, (1" 1/4)

3-6AWG, 1N -6AWG

1d-12AWG, 1v-12 AWG

T-35mm, (1-1/4")

3-6AWG, 1N-6AWG,

1d-10 AWG

T-35mm, (1´ 1/4)

T-53mm, (2")

3-1/0AWG,1N-2/0 AWG,

1d-8AWG, 1v-8 AWG

3-4AWG, 1N-4AWG,

1V-10AWG, 1d-10AWG

T-78mm, (3")

6-1/0AWG, 2N-1/0AWG,

1d-4AWG.

TIPO DE TRAMITE:

USO ESPECIFICO

COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)

PLURIFAMILIAR 

m

USO

INDUSTRIAL

SELLO

M2.

No OFICIAL.:

AREA:

LOTE:

FONDO:

No.:

CALLE:

MEDIDA DEL FRENTE:

ENTRE LA CALLE:

CLAVE CATASTRAL:

DATOS DEL PREDIO

DIRECCION:

CONDOMINIO:

FECHA:

COLONIA:

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO  

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO 

ALTURA MAXIMA PERMITIDA

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

PORCENTAJE DEL AREA LIBRE 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCION AL FRENTE 

NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE USO DE SUELO

CONCEPTO

DELEGACION:

No. DE FOLIO:

Y LA CALLE:

CALLE:

COLONIA:

DELEGACION:

NOMBRE:

FIRMA:

TELEFONO:

DATOS DE LA CONSTRUCCION

DATOS DEL D.R.O

DATOS DEL PROPIETARIO DATOS GENERALES

METROS

REGULARIZACION

OBRA NUEVA

No. LIC

LICENCIA ANTERIOR.

SELLO

FECHA

COTAS:

ALINEAMIENTO ML

ESCALA:

DEMOLICION

TOTAL DE M

BARDEO ML

OTROS

VOLADOS

ESTACIONAMIENTO 

2

PLANTA BAJA

1er NIVEL

SOTANO

MEZZANINE

2do. NIVEL

CONCEPTO
A. CONSTRUIDA

CLAVE:

PROYECTONORMA DIF.

3er NIVEL

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO 

SERVICIOS

DEL PREDIO:

CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE

CENTRO DE SERV. INFONAVIT  Y DELEGACIÓN
CESI / DELEGACIÓN / AGUASCALIENTES

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

CORRESPBLE. INGENIERIAS

FIRMA:

FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

FIRMA:

XX

XX

XX

XX

XX

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

XX

XX

XX

XX

XX

COL.

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

..

..

..

METROS

P
L
A
N
O
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T
O
 
P
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R
A
 
C
O
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S
T
R
U
C
C
I
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N

AC-E-PL-IE-00B-00

PROYECTO EJECUTIVO

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O   S  

MTS

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

REVISIÓN - 00

Este       plano       sustituye       a       los       anteriores

21 febrero 2018
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ESC: 1:250

PLANO LLAVE N.P.T. -1.50mts.

ESC: 1:250

PLANO LLAVE N.P.T. ±0.00mts., +1.50mts.


