
VIENE DE

ACOMETIDA

DE CFE

CFE

12-400 KCM, 1d-2/0AWG

3T-78mm, PVC

3-2/0 AWG, 25 kV, XLPE

T-104mm, PAD

NOTA: SE CONSIDERA ACOMETIDA EN M.T., TIPO

AEREA-SUBTERRANEA13.8 KV EN EL LIMITE DEL PREDIO,

LA CUAL SE DEBERA VERIFICAR CON UN ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD DE LA TENSION DE SUMINISTRO

PROPORCIONADO POR CFE.
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3-2/0 AWG, 25 kV, XLPE

T-104mm, PAD

TANQUE DIESEL 230 Lt

BOMBA JOCKEY

ESCAPE DE PLANTA ELECTRICA

CHECAR POSICION EXACTA EN

OBRA POR OTROS.

SUBEN TUBERÍAS A

CUARTO ELÉCTRICO

PASO EN LOSA DE

CONCRETO DE 50X50

TAB "E"

ELEVADOR

3F-3H, 60HZ, 10.6 KW

CHECAR POSICION

DE ALIMENTACION

CON EL FABRICANTE.

E-8,10,12

E

E

EE
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R

       3-8 AWG + 1-12d (UMA-01)

3-10 AWG + 1-12d (UMA-03)

3-250 KCM + 1-4d (UGAR-01)

3-250 KCM + 1-4d (UGAR-02)

4-2 AWG + 1-8d (TAB. "B")

4-1/0 AWG + 1-6d  (TAB. "HVAC")

3-2/0 AWG + 1N-3/0 AWG + 1-6v + 1-6d ( UPS")

3-6 AWG + 1N-4 AWG + 1-10v + 1-10d ( TAB. "R")

EN CHAROLA DE 45 cm 18"

4-3/0 AWG, 1d-6AWG T-63mm
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TAB "B"

TAB "HVAC"
TAB "U"

VIENE DE "TG" EN

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
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1:250

PLANO LLAVE ALIMENTADORES

IE-00

1

1:250

ESC: 1:250

PLANO LLAVE N.P.T. ±0.00mts., +0.15mts.

B
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ESC: 1:250

PLANO LLAVE N.P.T. +3.90mts.
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NUMERO DE PLANO

IE-03

IE-02

Lote 14-A, Av. Miguel Aleman, San Francisco de Campeche,

CENTRO DE ATENCIÓN CESI INFONAVIT
CAMPECHE

Lote 14-A, Av. Miguel Aleman, San Francisco de Campeche,

CENTRO DE ATENCIÓN CESI INFONAVIT
CAMPECHE

Campeche

TIPO DE TRAMITE:

USO ESPECIFICO

COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)

PLURIFAMILIAR 

m

USO

INDUSTRIAL

SELLO

M2.

No OFICIAL.:

AREA:

LOTE:

FONDO:

No.:

CALLE:

MEDIDA DEL FRENTE:

ENTRE LA CALLE:

CLAVE CATASTRAL:

DATOS DEL PREDIO

DIRECCION:

CONDOMINIO:

FECHA:

COLONIA:

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO  

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO 

ALTURA MAXIMA PERMITIDA

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

PORCENTAJE DEL AREA LIBRE 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCION AL FRENTE 

NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE USO DE SUELO

CONCEPTO

DELEGACION:

No. DE FOLIO:

Y LA CALLE:

CALLE:

COLONIA:

DELEGACION:

NOMBRE:

FIRMA:

TELEFONO:

DATOS DE LA CONSTRUCCION

DATOS DEL D.R.O

DATOS DEL PROPIETARIO DATOS GENERALES

METROS

REGULARIZACION

OBRA NUEVA

No. LIC

LICENCIA ANTERIOR.

SELLO

FECHA

COTAS:

ALINEAMIENTO ML

ESCALA:

DEMOLICION

TOTAL DE M

BARDEO ML

OTROS

VOLADOS

ESTACIONAMIENTO 

2

PLANTA BAJA

1er NIVEL

SOTANO

MEZZANINE

2do. NIVEL

CONCEPTO A. CONSTRUIDA

CLAVE:

PROYECTONORMA DIF.

3er NIVEL

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO 

SERVICIOS

DEL PREDIO:

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

CALCULISTA  ELÉCTRICO

FIRMA:

FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

FIRMA:

XX

XX

XX

XX

XX

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO MÓVIL:

JUAN CARLOS APOLONIO CONTLA

8256972

Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Río Amazonas 30. Piso 1. Col. Cuauhtémoc

(044) 55 - 40 - 31 - 74 - 96

COL.

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:
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METROS
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PROYECTO EJECUTIVO

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MTS
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Este       plano       sustituye       a       los       anteriores


